s, WASSERLABOR DER HOLDING GRAZ
. § Akkreditierte Prif- und Inspektionsstelle

Holding Graz Services | Wasserwirtschaft | Wasserwerkgasse 11 | 8045 Graz
Tel.: +43 316 887-3960 oder 7272 | Fax: +43 316 887-3967 | wasserlabor@holding-graz.at

TRINKWASSERUNTERSUCHUNG - PRUFBERICHT

Auftraggeber: WV Transportleitung Oststeiermark Priifbericht Nr.:
Bahnhofstrasse 20b 15-615
8350 Fehring

Bezeichnung der Probe: 9 - Ubergabesschacht Pischelsdorf
Probenahmestelle: Entnahmehahn

Datum der Probenahme: 19.02.2015

Entnahmeart: Hahnentnahme

Probenehmer: Weidacher

Probeniibernahme am: 19.02.2015

Labornummer: 200722

Untersuchungsergebnisse
RoutinemiRige Kontrolle nach Trinkwasserverordnung BGBI.Nr. 304/2001

Parameter Messwert Sf::::;t PW1 | PW2 Verfahren
Farbung, sensorisch farblos SENSORIK
Triibung, sensorisch ohne SENSORIK
Geruch, sensorisch geruchlos SENSORIK
Temperatur °C 7,0 +/- 0,7 25 |DIN 38404 Teil 4
el. Leitfahigkeit bei 25 °C uS/cm 665 +/- 16,0 2790 |ONORM EN 27888
pH-Wert 7,36 +/- 0,11 6,5-9,5 |DIN 38404 Teil 5
Ammonium mg/l | < 0,05 0,5 |ONORM IS0 7150-1
KBE bei 22 °C pro ml 1 100 |ONORM EN ISO 6222
KBE bei 37 °C pro ml 8 20 |ONORM EN ISO 6222
coliforme Bakterien pro 100 m| 0 0 |oiNENISO9308-1
Escherichia coli pro 100 ml 0 0 DIN EN IS0 9308-1
Enterokokken pro 100 ml 0 0 IS0 7839-2

PW1 = Parameterwert (chemische und mikrobiologische Parameter); PW2 = Parameterwert fiir Indikatorparameter
nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 und 254/2006 bzw. Codexkapitel BL in der derzeit giiltigen Fassung

* = nicht akkreditierter Parameter; > = gréRer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert

Ende des Priifberichtes

Das Ergebnis der bakteriologischen Untersuchung entpricht der Trinkwasserverordnung,
BGBI. 304/2001, bzw. dem Codexkapitel B1, Trinkwasser.

Ausfertigungsdatum: Mag. Christa Talaber Dipl.Ing.Dr. aral} Schmélzer
04.03.2015 Zeichnungsberechtigte der Priif- und nach §73 LMSVGRautorisierter Gutachter
Inspektionsstelle Leiter der Priif- und Inspektionsstelle

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschieBlich auf die unter "Bezeichnung der Probe” ausgewiesene Wasserprobe.
Das auszugsweise Kopieren des Berichtes ist nicht gestattet. Giiltig sind nur Berichte auf Papier, vom Gutachter original unterfertigt bzw.
vollstandige Kopien des Originalberichtes.
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TRINKWASSERUNTERSUCHUNG - PRUFBERICHT

Auftraggeber: WV Transportleitung Oststeiermark Bericht Nr.:

Bahnhofstrasse 20b 15-616
8350 Fehring

Bezeichnung der Probe: 14 - Ubergabestelle Schildbach

Probenahmestelle: Entnahmehahn

Datum der Probenahme: 19.02.2015

Entnahmeart: Hahnentnahme

Probenehmer: Weidacher

Probeniibernahme am: 19.02.2015

Labornummer: 200723

Untersuchungsergebnisse
Mindestuntersuchung nach Trinkwasserverordnung BGBI.Nr. 304/2001

Parameter Messwert S:\::z::;t PW1 | PW2 Verfahren
Farbung, sensorisch farblos SENSORIK
Triibung, sensorisch ohne SENSORIK
Geruch, sensorisch geruchlos SENSORIK
Temperatur °C 7,9 +-0,8 25 |DIN 38404 Teil 4
el. Leitfahigkeit bei 25 °C uS/cm 549 +/- 13,2 2790 |OGNORM EN 27888
pH-Wert (Laborwert) 7,60 +/- 0,11 6,5-9,5 | DIN 38404 Teil 5
Farbung (sAK bei 436 nm) m* n.a. ONORM EN 150 7887
TOC (organisch geb. Kohlenstoff) mg/| 0,44 +/- 0,08 ONORM EN 1484
Siurekapazitit bis pH 4,3 mmol/| 4,58 +/- 0,31 DIN 38409 Teil 7
Gesamtharte °dH 16,1 BERECHNET
Carbonathérte °dH 12,8 BERECHNET
Natrium mg/I 6,4 +/- 0,63 200 |ONORM EN IS0 14911
Kalium mg/! 1,6 +/- 0,17 50 |ONORM EN SO 14911
Magnesium mg/l 20,4 +/- 1,82 150 |ONORM EN SO 14911
Calcium mg/! 81,5 +/- 5,62 400 [ONORM EN SO 14911
Chlorid mg/l 10,6 +/- 1,00 200 |ONORM EN 1SO 10304-1
Sulfat mg/l 56,6 +/- 5,38 250 |ONORM EN 15O 10304-1
Nitrat mg/| 8,9 +/- 0,93 50 ONORM EN 1SO 10304-1
Ammonium mg/l | < 0,05 0,5 |ONORM IS0 7150-1
Nitrit mg/l | < 0,005 0,1 ONORM EN 26777
Eisen gesamt (gelést) mg/l < 0,03 0,2 |DINENISO 11885-E22
Mangan gesamt (geldst) mg/l | < 0,003 0,05 |DINENISO 11885-E22
KBE bei 22 °C pro ml 2 100 |ONORM EN IS0 6222
KBE bei 37 °C pro ml 4 20 |ONORM EN IS0 6222
coliforme Bakterien pro 100 ml 0 0 |DINENISO9308-1
Escherichia coli pro 100 ml 0 0 DIN EN 1SO 9308-1
Enterokokken pro 100 ml 0 0 150 7899-2

PW1 = Parameterwert {chemische und mikrobiologische Parameter); PW2 = Parameterwert fiir Indikatorparameter
nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 und 254/2006 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit gliltigen Fassung

* = nicht akkreditierter Parameter; > = groRer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert
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Meinungen und Interpretationen:
Grundlagen: BGBI.304/2001 "Trinkwasserverordnung idgF", Osterreichisches Lebensmittelbuch Kapitel B1

Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung (im erhobenen Umfang) werden eingehalten.

Ende des Priifberichtes

Ausfertigungsdatum: Mag. Christa Talaber Dipl.Ing.Dr. ara!dlSchmﬁlzer
04.03.2015 Zeichnungsberechtigte der Priif- und nach §73 LMSVGRutorisierter Gutachter
Inspektionsstelle Leiter der Priif- und Inspektionsstelle

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschieBlich auf die unter "Bezeichnung der Probe" ausgewiesene Wasserprobe.
Das auszugsweise Kopieren des Berichtes ist nicht gestattet. Giltig sind nur Berichte auf Papier, vom Gutachter original unterfertigt bzw.
vollstandige Kopien des Originalberichtes.
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