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Holding Graz | Wasserwirtschaft | Wasserwerkgasse 11 | 8045 Graz

Tel.: +43 316 887-7272 | Fax: +43 316 887-3967 | wasserlabor@holding-graz.at

TRINKWASSERUNTERSUCHUNG - PRUFBERICHT

Auftraggeber: WYV Transportleitung Oststeiermark

Bericht Nr.:
BahnhofstrafRe 20b 17-548

8350 Fehring

Bezeichnung der Probe: 1 - Ubernahmebauwerk Feldkirchen - Holding
Probenahmestelle: Entnahmehahn

Datum der Probenahme: 16.02.2017

Entnahmeart: Hahnentnahme DIN 1SO 5667; EN 1SO 19458
Probenehmer: Weidacher

Probenilibernahme am: 16.02.2017

Prifungszeitraum: 16.02.2017 bis 24.02.2017

Labornummer: 219290

Untersuchungsergebnisse
Mindestuntersuchung nach Trinkwasserverordnung BGBI.Nr. 304/2001

Parameter Messwert s:\::::::n PW1 | PW2 Verfahren
Farbung, sensorisch farblos ONORM M 6620
Triibung, sensorisch ohne ONORM M 6620
Geruch, sensorisch geruchlos ONORM M 6620
Geschmack, sensorisch n.a. ONORM M 6620
Temperatur °C 11,5 25  |DIN 38404, Teil 4
el, Leitfihigkeit bei 25 °C pS/em 686 +/- 18,5 2790 |ONORM EN 27888
pH-Wert (Laborwert) 7,30 +/- 0,15 6,5-0,5 |EN IS0 10523
TOC (organisch geb. Kohlenstoff) mg/l | < 040 GNORM EN 1484
Sdurekapazitit bis pH 4,3 mmol/I 5,09 +/- 0,34 DIN 38409, Teil 7
Gesamthdrte °dH 17,9 BERECHNET
Carbonathdrte *dH 14,3 BERECHNET
Natrium mg/l 18,4 +/- 1,75 200 |ENISO 11885
Kalium mg/l | < 2,0 S0 |EN1SO 11885
Magnesium mg/| 19,3 +/- 2,53 150 |EN15011885
Calcium mg/I 96,2 +/- 6,64 400 |ENISO 11885
Chlorid mg/| 30,4 +/- 2,86 200 [ONORM EN ISO 10304-1
Sulfat mg/| 44,2 +/- 4,20 250 |ONORM EN ISO 10304-1
Nitrat mg/I 18,8 +/- 1,96 50 ONORM EN 150 10304-1
Ammonium mg/l | < 0,05 0,5 |ENISO11732
Nitrit mg/l | < 0,005 0,1 EN ISO 13395
Eisen gesamt (gelost) mg/l | < 0,03 0,2 |DINENISO 11885-E22
Mangan gesamt (geldst) mg/| < 0,003 0,05 |DINEN iSO 11885-E22
KBE beij 22 °C pro ml 0 100 |ONORM EN SO 6222
KBE bei 37 °C pro ml 0 20 |ONORM EN SO 6222
coliforme Bakterien pro 100 mi 0 0 |DINENISO9308-1
Escherichia coli pro 100 ml 0 0 DIN EN 150 9308-1
Enterokokken pro 100 ml 0 0 IS0 7899-2

PW1 = Parameterwert (chemische und mikrobiologische Parameter); PW2 = Parameterwert fiir Indikatorparameter
nach Trinkwasservererdnung BGBI 304/2001 und 254/2006 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit gliltigen Fassung
* = nicht akkreditierter Parameter; > = groRer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert

Priifbericht Nr.: 17-548 Seite 1 von 2



Meinungen und Interpretationen:
Grundlagen: BGBI.304/2001 "Trinkwasserverordnung idgF", Osterreichisches Lebensmittelbuch Kapitel B1

Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung (im erhobenen Umfang) werden erfiillt.

Ausfertigungsdatum: Dipl.Ing.Dr. Har i%—mﬁlzer

27.02.2017 Leiter der Priif- und Inspektionsstelle

Die Pritfergebnisse beziehen sich ausschieRlich auf die unter "Bezeichnung der Probe" ausgewiesene Wasserprobe.
Das auszugsweise Kopieren des Berichtes ist nicht gestattet. Giltig sind nur Berichte auf Papier, vom Gutachter original unterfertigt
bzw. vollstandige Kopien des Originalberichtes.

Priifbericht Nr.: 17-548 Seite 2 von 2
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Holding Graz | Wasserwirtschaft | Wasserwerkgasse 11 | 8045 Graz
Tel.: +43 316 887-7272 | Fax: +43 316 887-3967 | wasserlabor@holding-graz.at

TRINKWASSERUNTERSUCHUNG - PRUFBERICHT

Auftraggeber: WV Transportleitung Oststeiermark Bericht Nr.:
Bahnhofstrafe 20b 17-549
8350 Fehring

Bezeichnung der Probe: 2 - Ubernahmebauwerk Feldkirchen - Umland
Probenahmestelle: Entnahmehahn

Datum der Probenahme: 16.02.2017

Entnahmeart: Hahnentnahme DIN 1SO 5667; EN 1SO 19458
Probenehmer: Weidacher

Probenilibernahme am: 16.02.2017

Priifungszeitraum: 16.02.2017 bis 24.02.2017

Labornummer: 219291

Untersuchungsergebnisse
Mindestuntersuchung nach Trinkwasserverordnung BGBI.Nr. 304/2001

Parameter Messwert S:\f:;::glt PW1 | PW2 Verfahren
Farbung, sensorisch farblos ONORM M 6620
Triibung, sensorisch ohne ONORM M 6620
Geruch, sensorisch geruchlos ONORM M 6620
Geschmack, sensorisch n.a. ONORM M 6620
Temperatur °C 6,7 25 |DIN 38404, Teil 4
el, Leitfahigkeit bei 25 °C pS/cm 741 +/- 20,0 2790 |ONORM EN 27888
pH-Wert (Lahorwert) 7,50 +/- 0,15 6,5-9,5 |EN 150 10523
TOC (organisch geb. Kohlenstoff) mg/l | < 0,40 ONORM EN 1484
Sdurekapazitdt bis pH 4,3 mmol/l 5,13 +/- 0,34 DIN 38409, Teil 7
Gesamtharte *dH 19,2 BERECHNET
Carbonathdrte °dH 14,4 BERECHNET
Natrium mg/l 20,7 +- 1,97 200 |ENISO 11885
Kalium mg/l | < 2,0 50 |ENISO 11885
Magnesium mg/l 20,0 +- 2,62 150 [ENISO 11885
Calcium mg/l 104 +- 7,20 400 |EN 150 11885
Chlorid mg/l 51,5 +/- 4,84 200 |GNORM EN ISO 10304-1
Sulfat mg/| 40,3 +/- 3,83 250 |ONORM EN 1SO 10304-1
Nitrat mg/l 15,3 +/- 1,59 50 ONORM EN IS0 10304-1
Ammonium mg/l | < 0,05 0,5 |[ENIsO11732
Nitrit mg/l | < 0,005 0,1 EN IS0 13395
Eisen gesamt (geldst} mg/l | < 0,03 0,2 |DINENISO11885-E22
Mangan gesamt (gelgst) mg/| < 0,003 0,05 |DINENISO 11885-E22
KBE bei 22 °C pro ml 0 100 |ONORM EN ISO 6222
KBE bei 37 °C pro ml 0 20 |ONORM EN IS 6222
coliforme Bakterien pro 100 ml 0 0 |DINENISO9308-1
Escherichia coli pro 100 ml 0 0 DIN EN IS0 9308-1
Enterokokken pro 100 ml 0 0 150 7899-2

PW1 = Parameterwert (chemische und mikrobiologische Parameter); PW2 = Parameterwert fiir Indikatorparameter
nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 und 254/2006 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung
* = nicht akkreditierter Parameter; > = gréRer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert

Priifbericht Nr.: 17-549 Seite 1von 2



Meinungen und Interpretationen:
Grundlagen: BGBI.304/2001 "Trinkwasserverordnung idgF", Osterreichisches Lebensmittelbuch Kapitel B1

Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung (im erhobenen Umfang) werden erfiillt.

Ausfertigungsdatum: Dipl.Ing.Dr. Harald Sthmélzer

27.02.2017 Leiter der Priif- und Inspektionsstelle

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschieRlich auf die unter "Bezeichnung der Probe" ausgewiesene Wasserprobe.
Das auszugsweise Kopieren des Berichtes ist nicht gestattet. Giiltig sind nur Berichte auf Papier, vom Gutachter original unterfertigt
bzw, vollstandige Kopien des Originalberichtes.

Priifbericht Nr.: 17-549 Seite 2 von 2
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WASSERLABOR DER HOLDING GRAZ

Akkreditierte Prif- und Inspektionsstelle

Holding Graz | Wasserwirtschaft | Wasserwerkgasse 11 | 8045 Graz
Tel.: +43 316 887-7272 | Fax: +43 316 887-3967 | wasserlabor@holding-graz.at

TRINKWASSERUNTERSUCHUNG - PRUFBERICHT

Auftraggeber:

WV Transportleitung Oststeiermark
Bahnhofstrafie 20b
8350 Fehring

Prifbericht Nr.:
17-404

Bezeichnung der Probe: 3 - Ubergabeschacht Thondorf

Probenahmestelle: Entnahmehahn

Datum der Probenahme: 21.02.2017

Entnahmeart: Hahnentnahme |pin 150 5667; EN 150 19458
Probenehmer: Weidacher

Probenilibernahme am: 21.02.2017

Priifungszeitraum: 21.02.2017 bis 23.02.2017

Labornummer: 219382

Untersuchungsergebnisse

RoutinemdRige Kontrolle nach Trinkwasserverordnung BGBI.Nr. 304/2001

Parameter Messwert Messun | ot | pwa Verfahren
sicherheit

Fiarbung, sensorisch farblos ONORM M 6620
Triibung, sensorisch ohne ONORM M 6620
Geruch, sensorisch geruchlos ONORM M 6620
Geschmack, sensorisch n.a. ONORM M 6620
Temperatur °C 10,3 25  |DIN 38404, Teil 4
el. Leitféhigkeit bei 25 °C uS/cm 687 +/- 18,5 2790 |ONORM EN 27888
pH-Wert 7,31 +/- 0,01 6,5-9,5 [EN1SO 10523
Ammonium mg/l | < 0,05 0,5 [eniso11732
KBE bei 22 °C pro ml 0 100 |ONORM EN IS0 6222
KBE bei 37 °C pro ml 1 20 |ONORM EN ISO 6222
coliforme Bakterien pro 100 m| 0 0 |DINENISO9308-1
Escherichia coli pro 100 ml 0 0 DIN EN 1SO 9308-1
Enterokokken pro 100 ml 0 0 SO 7899-2

PW1 = Parameterwert (chemische und mikrobiologische Parameter); PW2 = Parameterwert fiir Indikatorparameter
nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 und 254/2006 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung

* = nicht akkreditierter Parameter; > = groRer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert

Das Ergebnis der bakteriologischen Untersuchung entspricht den Anforderungen der
Trinkwasserverordnung, BGBI. 304/2001 bzw. dem Codexkapitel B1, Trinkwasser.

ploho—

Ausfertigungsdatum: Mag. Christa Talaber

24.02.2017 stv. Leiterin der Priif- und Inspektionsstelle

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschieflich auf die unter "Bezeichnung der Probe" ausgewiesene Wasserprobe.
Das auszugsweise Kopieren des Berichtes ist nicht gestattet. Giiltig sind nur Berichte auf Papier, vom Gutachter original unterfertigt
bzw. vollstdndige Kopien des Originalberichtes.

Priifbericht Nr.: 17-404 Seite 1von 1
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Akkreditierte Prisf- und Inspektionsstelle

Holding Graz Services | Wasserwirtschaft | Wasserwerkgasse 11 | 8045 Graz
Tel.: +43 316 887-3960 oder 7284 | Fax: +43 316 887-3967 | wasserlabor@holding-graz.at
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TRINKWASSERUNTERSUCHUNG - INSPEKTIONSBERICHT

Auftraggeber: WYV Transportleitung Oststeiermark Bericht Nr.:
BahnhofstralRe 20b 17-550
8350 Fehring Seite 1 von 2
Bezeichnung der Probe: 6 - Hochbehidlter Lassnitzhohe
Probenahmestelle: Entnahmehahn
Datum der Probenahme: 16.02.2017
Entnahmeart; Hahnentnahme DIN ISO 5667; EN I1SO 19458
Probenehmer: Weidacher
Probeniibernahme am: 16.02.2017
Priifungszeitraum: 16.02.2017 bis 24,02.2017
Labornummer: 219292

Untersuchungsergebnisse
Mindestuntersuchung nach Trinkwasserverordnung BGBI.Nr, 304/2001

Parameter Messwert .Messun.- PWL1 | PW2 Verfahren
sicherheit

Férbung, sensorisch farblos ONORM M 6620
Tritbung, sensorisch ohne ONORM M 6620
Geruch, sensorisch geruchlos ONORM M 6620
Geschmack, sensorisch n.a. ONORM M 6620
Temperatur °C 8,2 25  |DIN 38404, Teil 4
el. Leitfahigkeit bei 25 °C pS/cm 723 +/- 19,5 2790 |ONORM EN 27888
pH-Wert (Laborwert) 7,30 +/- 0,15 6,5-9,5 |EN IS0 10523
TOC (organisch geb. Kohlenstoff) mg/| < 0,40 ONORM EN 1484
Sdurekapazitat bis pH 4,3 mmol/| 5,29 +/- 0,35 DIN 38409, Teil 7
Gesamtharte °dH 19,0 BERECHNET
Carbonatharte . °dH 14,8 BERECHNET
Natrium mg/! 17,9 +/- 1,70 200 |EN1SO 11885
Kalium mg/l | < 2,0 50 |ENISO 11885
Magnesium mg/I 20,8 +- 2,72 150 |EN SO 11885
Calcium mg/I 102 +/- 7,01 400 [EN1SO 11885
Chlorid mg/| 32,6 +/- 3,06 200 |[ONORM EN ISO 10304-1
Sulfat mg/| 49,1 +/- 4,66 250 |ONORM EN ISO 10304-1
Nitrat mg/| 21,0 +/- 2,18 50 ONORM EN ISO 10304-1
Ammonium mg/fl | < 0,05 0,5 |ENISO11732
Nitrit mg/l | < 0,005 01 EN 150 13395
Eisen gesamt (gelost) mg/l | < 0,03 0,2 |DINENISO 11885-E22
Mangan gesamt (gelést) mg/l | < 0,003 0,05 [DIN EN SO 11885-E22
KBE bei 22 °C pro ml 0 100 |ONORM EN IS0 6222
KBE bei 37 °C pro ml 0 20  |ONORMEN IS0 6222
coliforme Bakterien pro 100 ml 0 0  |DINENISO9308-1
Escherichia coli pro 100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-1
Enterokokken pro 100 ml 0 0 SO 7899-2

PW1 = Parameterwert {chemische und mikrobiologische Parameter); PW2 = Parameterwert fiir Indikatorparameter
nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 und 254/2006 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung
* = nicht akkreditierter Parameter; > = grofer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert

Inspektionsbericht Nr.: 17-550



Bericht Nr.:
17-550
Seite 2von 2

Ortsbefund:

Lokalaugenschein vorgenommen am: 16.02.2017 von: Weidacher
Inspektionsverfahren gemaR ONORM M 5874

Der Hochbehdlter weist augenscheinlich keine wasserhygienisch relevanten Méngel auf - es gibt keinen
Grund zur Beanstandung.

Ausfertigungsdatum: Dipl.Ing.Dr. Harald Ychmélzer

27.02.2017 Leiter der Priif- und Inspektionsstelle

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschieBlich auf die unter "Bezeichnung der Probe" ausgewiesene Wasserprobe.
Das auszugsweise Kopieren des Berichtes ist nicht gestattet. Gliltig sind nur Berichte auf Papier, vom Gutachter original unterfertigt
bzw. vollstandige Kopien des Originalberichtes.

Inspektionsbericht Nr.: 17-550



WASSERLABOR DER HOLDING GRAZ HOLDING

Holding Graz Services | Wasserwirtschaft | Wasserwerkgasse 11 | 8045 Graz
Tel.: +43 316 887-3960 oder 7284 | Fax: +43 316 887-3967 | wasserlabor@holding-graz.at

Gutachten gemaR § 73 LMSVG

( Grundlagen: BGBI.304/2001 "Trinkwasserverordnung idgF", Osterreichisches Lebensmittelbuch Kapitel B1 )

Bezug: Inspektionsbericht Nr.: 17-550

Die physikalisch-chemischen und bakteriologischen Analysenwerte erfiillen die Anforderungen an
Trinkwasser.

Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgefiihrten Untersuchungsumfanges den lebensmittelrechtlichen
Vorschriften und ist daher

zur Verwendung als Trinkwasser geeignet

Erinnerung: Gutachteniibermittlung an die Lebensmittelbehérde

Ausfertigungsdatum: Dipl.Ing.Dr. Hprald Schmélzer
27.02.2017 Gutachter gemaR §73 LMSVG

Inspektionsbericht Nr.: 17-550
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WASSERLABOR DER HOLDING GRAZ HOLDING

7 AN Akkreditierte Priif- und Inspektionsstelle

Holding Graz | Wasserwirtschaft | Wasserwerkgasse 11 | 8045 Graz
Tel.: +43 316 887-7272 | Fax: +43 316 887-3967 | wasserlabor@holding-graz.at

TRINKWASSERUNTERSUCHUNG - PRUFBERICHT

Auftraggeber: WV Transportleitung Oststeiermark Priifbericht Nr.:

BahnhofstralRe 20b 17-551
8350 Fehring

Bezeichnung der Probe:

9 - Ubergabeschacht Pischelsdorf

Probenahmestelle: Entnahmehahn

Datum der Probenahme: 16.02.2017

Entnahmeart: Hahnentnahme |D|N ISO 5667; EN ISO 19458
Probenehmer: Weidacher

Probeniibernahme am: 16.02.2017

Priifungszeitraum:

16.02.2017 bis 24.02.2017

Labornummer:

219293

Untersuchungsergebnisse

RoutinemiBige Kontrolle nach Trinkwasserverordnung BGBIL.Nr. 304/2001

Messun-

Parameter Messwert sicherheit | FWL | PW2 Verfahren
Farbung, sensorisch farblos ONORM M 6620
Triibung, sensorisch ohne GNORM M 6620
Geruch, sensorisch geruchlos ONORM M 6520
Geschmack, sensorisch n.a. ONORM M 6620
Temperatur o 6,1 25  |DIN 38404, Teil 4
el. Leitfdhigkeit bei 25 °C uS/cm 689 +/- 18,6 2790 |ONORM EN 27888
pH-Wert 7,49 +/- 0,01 6,5-9,5 |ENISO 10523
Ammonium mg/l | < 0,05 0,5 |ENISO11732
KBE bei 22 °C pro ml 0 100 |ONORM EN ISO 6222
KBE bei 37 °C pro ml 0 20 |ONORM ENISO 6222
coliforme Bakterien pro 100 ml 0 0 |oiNENISOS308-1
Escherichia coli pro 100 ml 0 0 DIN EN 150 9308-1
Enterokokken pro 100 ml 0 0 150 7899-2

PW1 = Parameterwert (chemische und mikrobiologische Parameter); PW2 = Parameterwert fiir Indikatorparameter
nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 und 254/2006 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung
* = nicht akkreditierter Parameter; > = groRer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert

Das Ergebnis der bakteriologischen Untersuchung entspricht den Anforderungen der
Trinkwasserverordnung, BGBI. 304/2001 bzw. dem Codexkapitel B1, Trinkwasser.

Ausfertigungsdatum:

27.02.2017

Dipl.Ing.Dr. Harald Schmélzer

Leiter der Prif- und Inspektionsstelle

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschieRlich auf die unter "Bezeichnung der Probe" ausgewiesene Wasserprobe.
Das auszugsweise Kopieren des Berichtes ist nicht gestattet. Gilltig sind nur Berichte auf Papier, vom Gutachter original unterfertigt
bzw. vollstdndige Kopien des Criginalberichtes.

Prufbericht Nr.: 17-551

Seite 1von 1
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Akkreditierte Priif- und Inspektionsstelle

\5{?{3"024; o Holding Graz | Wasserwirtschaft | Wasserwerkgasse 11 | 8045 Graz
G\O/fEC\il;’E;;’“ Tel.: +43 316 887-7272 | Fax: +43 316 887-3967 | wasserlabor@holding-graz.at
TRINKWASSERUNTERSUCHUNG - PRUFBERICHT
Auftraggeber: WV Transportleitung Oststeiermark Bericht Nr.:
BahnhofstralRe 20b 17-552
8350 Fehring
Bezeichnung der Probe: 14 - Ubergabestelle Schildbach
Probenahmestelle: Entnahmehahn
Datum der Probenahme: 16.02.2017
Entnahmeart: Hahnentnahme DIN 15O 5667; EN 150 19458
Probenehmer: Weidacher
Probeniibernahme am: 16.02.2017
Prifungszeitraum: 16.02.2017 bis 24.02.2017
Labornummer: 219294
Untersuchungsergebnisse

Mindestuntersuchm nach Trinkwasserverordnung BGBI.Nr. 304/2001

Parameter Messwert 5:\:::;?2“ PW1 | PW2 Verfahren
Farbung, sensorisch farblos ONORM M 6620
Triibung, sensorisch ohne ONORM M 6620
Geruch, sensorisch geruchlos ONORM M 6620
Geschmack, sensorisch n.a. ONORM M 6620
Temperatur L 5,6 25  [DIN 38404, Teil 4
el. Leitfahigkeit bei 25 °C uS/cm 568 +/- 15,3 2790 |ONORM EN 27888
pH-Wert (Laborwert) 7,50 +/- 0,15 6,5-9,5 |EN IS0 10523
TOC (organisch geb. Kohlenstoff) mg/l | < 0,40 ONORM EN 1484
Sdurekapazitat bis pH 4,3 mmol/I 4,51 +/- 0,30 DIN 38409, Teil 7
Gesamtharte °dH 16,1 BERECHNET
Carbonatharte °dH 12,6 BERECHNET
Natrium mg/| 7,2 +/- 0,68 200 [ENISO 11885
Kalium mg/l | < 2,0 50 |ENISO 11885
Magnesium mg/I 19,4 +/- 2,54 150 |ENISO 11885
Calcium mg/I 83,0 +- 5,73 400 [EN 150 11885
Chlorid mg/I 10,5 +/- 0,99 200 |UNORM EN SO 10304-1
Sulfat mg/! 54,4 +/- 5,17 250  [ONORM EN 150 10304-1
Nitrat mg/| 9,2 +/- 0,96 50 ONORM EN IS0 10304-1
Ammonium mg/l | < 0,05 0,5 |ENISO11732
Nitrit mg/l | < 0,005 0,1 EN1SO 13395
Eisen gesamt (geldst) mg/l | < 0,03 0,2 |DINEN ISO11885-E22
Mangan gesamt (geldst) mg/l | < 0,003 0,05 [DINEN 15O 11885-E22
KBE bej 22 °C pro ml 0 100 [ONORM ENISO 6222
KBE bei 37 °C pro ml 0 20 |ONORM EN ISO 6222
coliforme Bakterien pro 100 ml 0 0 |DINENISO9308-1
Escherichia coli pro 100 ml 0 0 DIN EN 1S0 9308-1
Enterokokken pro 100 ml 0 0 IS0 7899-2

PW1 = Parameterwert (chemische und mikrobiologische Parameter); PW2 = Parameterwert fiir Indikatorparameter
nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 und 254/2006 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung
* = nicht akkreditierter Parameter; > = gréBer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert

Prifbericht I\l.lr.: 17-552 Seite 1von 2



Meinungen und Interpretationen:
Grundlagen: BGBI.304/2001 "Trinkwasserverordnung idgF", Osterreichisches Lebensmittelbuch Kapitel B1

Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung (im erhobenen Umfang) werden erfiillt.

Ausfertigungsdatum: Dipl.Ing.Dr. Harald Sthmélzer

27.02.2017 Leiter der Priif- und Inspektionsstelle

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschieRlich auf die unter "Bezeichnung der Probe" ausgewiesene Wasserprobe.
Das auszugsweise Kopieren des Berichtes ist nicht gestattet. Giiltig sind nur Berichte auf Papier, vom Gutachter original unterfertigt
bzw. vollstindige Kopien des Originalberichtes.

Priifbericht Nr.: 17-552 Seite 2 von 2



