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% WASSERLABOR DER HOLDING GRAZ

Akkreditierte Prif- und Inspektionsstelle

WASSERUNTERSUCHUNG - PRUFBERICHT

Auftraggeber: WV Transportleitung Oststeiermark

Priifbericht Nr.:

BahnhofstralRe 20b 17-2816
8350 Fehring
Bezeichnung der Probe: 14 - Ubergabestelle Schildbach
Probenahmestelle:
Datum der Probenahme: 20.06.2017
Entnahmeart:
Probenehmer: Weidacher
Probenibernahme am: 20.06.2017
Priifungszeitraum: 20.06.2017 bis 20.07.2017
Labornummer: 222595
PRUFBERICHT
Volluntersuchung nach Trinkwasserverordnung BGBI.Nr. 304/2001 (in der Novelle BGBI.Nr. 208/2015)
Parameter Messwert Messun | ova | w2 Verfahren
sicherheit

Farbung, sensorisch farblos ONCRM M 6620
Triibung, sensorisch chne ONCRM M 6620
Geruch, sensorisch geruchlos ONORM M 6620
Geschmack, sensorisch n.a. ONORM M 6620
Temperatur °C 13,9 25  |DIN 38404, Teil 4
el. Leitfahigkeit bei 25 °C uS/cm 509 +- 12,2 2750 |ONORM EN 27888
pH-Wert 7,69 +/- 0,12 6,5-9,5 |ENISO 10523
Sauerstoff* mg/I 8,6 mind. 3 |ONORM EN 25814
TOC (organisch geb. Kohlenstoff) mg/I < 0,40 ONORM EN 1484
Sdurekapazitdt bis pH 4,3 mmol/i 4,32 +/- 0,05 DIN 38409, Teil 7
Gesamthiérte °dH 14,6 BERECHNET
Carbonathérte °dH 12,1 BERECHNET
Natrium mg/I 5,8 +/- 0,57 200 |ONORM EN ISO 14911
Kalium mg/l | < 2,0 50 |GNORMEN ISO 14911
Magnesium mg/! 18,3 +/- 1,63 150 |ONORM EN SO 14911
Calcium mg/I 74,4 +/- 5,13 400 |ONORM EN ISO 14911
Chlorid mg/I 8,0 +/- 0,75 200 |ONORM EN ISO 10304-1
Sulfat mg/I 47,5 +/- 4,51 250 |ONORM EN ISO 10304-1
Nitrat mg/I 7.8 +/- 0,81 50 ONORM EN IS0 10304-1
Ammonium mg/l | < 0,05 0,5 |ENISO11732
Nitrit mg/l | < 0,005 0,1 EN ISO 13395
Eisen gesamt (geldst) mg/l | < 0,03 0,2 |DINENISO 11885-E22
Mangan gesamt (geldst) mg/| < 0,003 0,05 |[DINEN ISO 11885-E22
Bor* mg/| 0,011 +/- 0,02 1,0 DIN EN ISQ 11885-E22
Fluorid* ug/l 40 +/- 10,0 1500 DIN 38405, Teil 4
Cyanid* ug/l | < 10 +/- 10,0 50 DIN 38405, Teil13

PW1 = Parameterwert (chemische und mikrobiologische Parameter); PW2 = Parameterwert fir Indikatorparameter

nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit gliltigen Fassung

* = nicht akkreditierter Parameter; > = gréRer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert
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Messun-

Parameter Messwert sienahiaie 1 P | Pwa Verfahren
Aluminium pg/l | < 15,0 200 |DIN ENISO 11885-E22
Arsen ug/l | < 2,0 10 DIN EN 1SO 11885-E22
Cadmium ug/l | < 1,0 5,0 DIN EN 150 11885-£22
Chrom pg/l | < 5,0 50 DIN EN 1SO 11885-E22
Quecksilber ug/l | < 0,1 1,0 Fremdvergabe
Nickel pg/l | < 2,0 20 DIN EN IS0 11885-E22
Blei pe/l | < 2,0 10 DIN EN 1SC 11885-E22
Antimon ug/l | < 0,5 5 Fremdvergabe
Selen ug/l | < 5,0 10 DIN EN 1SO 11885-E22
Zink pg/l | < 10,0 DIN EN ISO 11885-€22
Kupfer ug/l < 5,0 2000 DIN EN ISO 11885-E22
Uran * e/l | < 1,0 15 Fremdvergabe
BTEX * ug/l | < 0,5 DIN 38407, F 9
Benzol * ug/l | < 0,5 1,0 DIN 38407, F 9
PAK's * - Summe EPA16 pg/l | < 0,1 0,1 DIN 1SO 28540, F40
Benzo-a-pyren * ug/l | < 0,01 0,01 DIN ISO 28540, F40
Tetra- und Trichlorethen * pg/l | < 0,1 10 EN IS0 10301, F4
Trihalomethane insgesamt * ug/! 0,1 30 EN 1SO 10301, F4
1,2-Dichlorethan * pg/l | < 0,1 3,0 EN ISO 10301, F4
KBE bei 22 °C pro ml 0 100 |ONORM EN IS0 6222
KBE bei 37 °C pro mi 0 20 |ONORM EN IS0 6222
coliforme Bakterien pro 100 ml 0 0  |DINENISO 9308-1
Escherichia coli pro 100 ml 0 0 DIN EN 1S 9308-1
Enterokokken pro 100 ml 0 0 150 7899-2
Pseudomonas aeruginosa pro 100 ml 0 0 DIN EN 1SO 16266
Clostridium perfringens pro 100 m| 0 0 150 14189

PW1 = Parameterwert (chemische und mikrobiologische Parameter); PW2 = Parameterwert fiir Indikatorparameter
nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 und 254/2006 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit gliltigen Fassung
* = nicht akkreditierter Parameter; > = gréRer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert

Indikatorparameter fiir die Radioaktivitat

Parameter Messwert Par:z:er_ NG BG Verfahren
Radon-222 Ba/l n.a. 100 Fremdvergabe
Tritium Bg/! n.a. 100 2,5 3,8 |Fremdvergabe
Blei-210 mBg/I n.a. 9,6 14 [Fremdvergabe
Polonium-210 mBaq/I n.a. 2,9 4,4 |Fremdvergabe
Radium-226 mBaq/I n.a. 10 15 [Fremdvergabe
Radium-228 mBg/I n.a. 8,6 13 |Fremdvergabe
Gesamtrichtdosis mSv/Jahr n.a. 0,1 Fremdvergabe
NG = Nachweisgrenze; BG = Bestimmungsgrenze
* = nicht akkreditierter Parameter; n.a. = nicht analysiert; n.n. = nicht nachweisbar
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Pestizidwirkstoffe

Parameter Messwert Messun | o | pw2 Verfahren
sicherheit
2,4-D ug/l < 0,05 0,10 Fremdvergabe
Alachlor e/l | < 0,05 0,10 Fremdvergabe
Aldrin ug/l < 0,02 0,03 Fremdvergabe
Atrazin pe/l | < 0,05 0,10 Fremdvergabe
Azoxystrobin ug/l < 0,05 0,10 Fremdvergabe
Bentazon pg/l | < 0,05 0,10 Fremdvergabe
Bromacil ug/l < 0,05 0,10 Fremdvergabe
Chioridazon ug/l | < 0,05 0,10 Fremdvergabe
Clopyralid ug/l < 0,05 0,10 Fremdvergabe
Clothianidin pg/l | < 0,05 0,10 Fremdvergabe
Dichlorprop ug/l < 0,05 0,10 Fremdvergabe
Dimethachlor pe/l < 0,05 0,10 Fremdvergabe
Dimethenamid-P ug/l < 0,05 0,10 Fremdvergabe
Dicamba ug/l < 0,05 0,10 Fremdvergabe
Dieldrin ug/l < 0,02 0,03 Fremdvergabe
Diuron pg/l | < 0,05 0,10 Fremdvergabe
Ethofumesat ug/l | < 0,05 0,10 Fremdvergabe
Flufenacet ug/l | < 0,05 0,10 Fremdvergabe
Glufosinat ug/l < 0,05 0,10 Fremdvergabe
Glyphosat i.lg/' < 0,05 0,10 Fremdvergabe
Heptachlor pg/! < 0,02 0,03 Fremdvergabe
Heptachiorepoxid ug/l | < 0,02 0,03 Fremdvergabe
Hexazinon ug/l | < 0,05 0,10 Fremdvergabe
Imidacloprid pg/l < 0,05 0,10 Fremdvergabe
lossulfuron-methyl ug/[ < 0,05 0,10 Fremdvergabe
Isoproturon ug/l < 0,05 0,10 Fremdvergabe
MCPA ug/l | < 0,05 0,10 Fremdvergabe
MCBP pg/l | < 0,05 0,10 Fremdvergabe
Mecoprop ug/l < 0,05 0,10 Fremdvergabe
Mesosulfuron-methyl ug/l < 0,05 0,10 Fremdvergabe
Metalaxyl ug/l < 0,05 0,10 Fremdvergabe
Metamitron ug/l < 0,05 0,10 Fremdvergabe
Metazachlor ug/' < 0,05 0,10 Fremdvergabe
Metolachlor ng/l < 0,05 0,10 Fremdvergabe
Metribuzin pg/l | < 0,05 0,10 Fremdvergabe
Metsulfuron-methyl ug/l | < 0,05 0,10 Fremdvergabe
Nicosulfuron ue/l | < 0,05 0,10 Fremdvergabe
Pethoxamid ug/l < 0,05 0,10 Fremdvergabe
Propazin pg/l | < 0,05 0,10 Fremdvergabe
Propiconazol pg/l | < 0,05 0,10 Fremdvergabe
Simazin pg/l | < 0,05 0,10 Fremdvergabe
Terbuthylazin pg/l < 0,05 0,10 Fremdvergabe
Thiacloprid ug/l | < 0,05 0,10 Fremdvergabe
Thiamethoxam pg/l < 0,05 0,10 Fremdvergabe
Thifensulfuron-methyl ug/l | < 0,05 0,10 Fremdvergabe
Tolylfluanid ug/l < 0,05 0,10 Fremdvergabe
Tribenuron-methyl pg/l | < 0,05 0,10 Fremdvergabe
Triclopyr ug/!l < 0,05 0,10 Fremdvergabe
Trisulfuron-methyl ug/l | < 0,05 0,10 Fremdvergabe
Tritosulfuron pg/l | < 0,05 0,10 Fremdvergabe

PW1 = Parameterwert (chemische und mikrobiologische Parameter); PW2 = Parameterwert fiir Indikatorparameter
nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 und 254/2006 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung
* = nicht akkreditierter Parameter; > = groler als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert
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Parameter Messwert Messun o | pw2 Verfahren
sicherheit

Nicht relevante Metaboliten
Alachlor-t-Oxalsdure pg/!l < 0,05 3,00 Fremdvergabe
Alachlor-t-Ethansulfonsdure pg/!l < 0,05 3,00 Fremdvergabe
2-Hydroxy-atrazin ug/l < 0,05 3,00 Fremdvergabe
Azoxystrobin freie Saure ug/l | < 0,05 1,00 Fremdvergabe
Desphenyl-chloridazon ug/l < 0,05 3,00 Fremdvergabe
Methyl-desphenyl-chloridazon g/l | < 0,05 3,00 Fremdvergabe
Dimethenamid Ethansulfonsiure pug/l | < 0,05 1,00 Fremdvergabe
Dimethenamid Oxalsdure ug/l | < 0,05 1,00 Fremdvergabe
Flufenacet Ethansulfonsiure e/l | < 0,05 1,00 Fremdvergabe
Flufenacet Oxalsdure ug/l < 0,05 0,30 Fremdvergabe
Desphenyl-chloridazon ug/l < 0,05 3,00 Fremdvergabe
2,6-Dichlorbenzamid pg/l | < 0,05 3,00 Fremdvergabe
Aminomethylphosphonsiure g/l | < 0,05 3,00 Fremdvergabe
CGA 51202 Metolachlor Oxalsdure pg/l | < 0,05 3,00 Fremdvergabe
CGA 354743 Metolachlor Sulfonsdure }.Lg/' < 0,05 3,00 Fremdvergabe
NOA 413173 ug/l < 0,05 0,30 Fremdvergabe
CGA 368208 ug/l < 0,05 0,30 Fremdvergabe
Desamino-metribuzin ug/l < 0,05 0,30 Fremdvergabe
BH 479-8 Metazachlor Sulfonsiure ug/! < 0,05 3,00 Fremdvergabe
BH 479-4 Metazachlor Oxalsdure ug/l < 0,05 3,00 Fremdvergabe
Relevante Metaboliten
2-Aminoc-4-Methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin pg/l < 0,05 0,10 Fremdvergabe
Desethyl-atrazin pg/l < 0,05 0,10 Fremdvergabe
Desisopropy-latrazin pg/l < 0,05 0,10 Fremdvergabe
Desethyl-desisopropyl-atrazin ug/l < 0,05 0,10 Fremdvergabe
Desethyl-2-hydroxy-terbutylazin pg/l < 0,05 0,10 Fremdvergabe
Desethyl-terbutylazin pg/l | < 0,05 0,10 Fremdvergabe
Desmethyl-isoproturon ug/l < 0,05 0,10 Fremdvergabe
Dimethachlor Oxalséure ug/! < 0,05 0,10 Fremdvergabe
Dimethachlor Ethansulfonsiure ug/! < 0,05 0,10 Fremdvergabe
CGA 373464 g/l | < 0,05 0,10 Fremdvergabe
CGA 369873 ug/l | < 0,05 0,10 Fremdvergabe
2-Hydroxy-propazin g/l | < 0,05 0,10 Fremdvergabe
2-Hydroxy-terbutylazin g/l | < 0,05 0,10 Fremdvergabe
N,n-Dimethylsulfamid ug/l < 0,05 0,10 Fremdvergabe
3,5,6-Trichlor-2-pyridinol ug/l | < 0,05 0,10 Fremdvergabe
Summe Pestizidwirkstoffe und relevante Metaboliten
Pestizid-Summe pg/l | 0,00 | | 050 ] [Fremdvergabe
PW1 = Parameterwert {chemische und mikrobiologische Parameter); PW2 = Parameterwert fir Indikatorparameter
nach Trinkwasserverordnung BGBI 204/2001 und 254/2006 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit gliltigen Fassung
* = nicht akkreditierter Parameter; > = gréRer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert
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Meinungen und Interpretationen:
Grundlagen: BGBI.304/2001 "Trinkwasserverordnung idgF", Osterreichisches Lebensmittelbuch Kapitel B1

Das Ergebnis der chemisch-physikalischen und bakteriologischen Untersuchung entspricht im
gegenwartigen Zustand den Bestimmungen der Trinkwasserverordnung BGBI.Nr. 304/2001 bzw. dem

Osterreichischen Lebensmittelbuch, Codexkapitel B1, Trinkwasser.

Ausfertigungsdatum: Dipl.Ing.Dr. Harald Sghmdlzer

21.07.2017 Leiter der Prif- Und Inspektionsstelle

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschieRlich auf die unter "Bezeichnung der Probe" ausgewiesene Wasserprobe.
Das auszugsweise Kopieren des Berichtes ist nicht gestattet. Gilltig sind nur Berichte auf Papier, vom Gutachter original unterfertigt

bzw. vollstandige Kopien des Originalberichtes.
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