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WASSERLABOR DER HOLDING GRAZ |

Akkreditierte Prif- und Inspektionsstelle

Holding Graz | Wasserwirtschaft | Wasserwerkgasse 11 | 8045 Graz
Tel.: +43 316 887-7272 | Fax: +43 316 887-3967 | wasserlabor@holding-graz.at

TRINKWASSERUNTERSUCHUNG - PRUFBERICHT

Auftraggeber: WV Transportleitung Oststeiermark Bericht Nr.:

BahnhofstralRe 20b

17-4686

8350 Fehring

Bezeichnung der Probe: 1 - Ubernahmebauwerk Feldkirchen - Holding
Probenahmestelle: Entnahmehahn

Datum der Probenahme: 22,11.2017

Entnahmeart: Hahnentnahme DIN ISO 5667; EN ISO 19458
Probenehmer: Weidacher

Probeniibernahme am: 22.11.2017

Priifungszeitraum: 22.11.2017 bis 28.11.2017

Labornummer: 226860

Untersuchungsergebnisse

Mindestuntersuchung nach Trinkwasserverordnung BGBI.Nr. 304/2001

Parameter Messwert S:\: E:E;t Pwi1 | pw2 Verfahren
Farbung, sensorisch farblos ONORM M 6620
Triibung, sensorisch ohne ONORM M 6620
Geruch, sensorisch geruchlos ONORM M 6620
Geschmack, sensorisch n.a. ONORM M 6620
Temperatur °C 12,0 25  |DIN 38404, Teil 4
el. Leitfahigkeit bei 25 °C us/cm 680 +/- 18,4 2790 |ONORM EN 27888
pH-Wert (Laborwert) 7,30 +/- 0,15 6,5-9,5 |EN IS0 10523
TOC (organisch geb. Kohlenstoff) mg/| < 0,40 ONORM EN 1484
Sdurekapazitit bis pH 4,3 mmol/I 5,14 +- 0,34 DIN 38409, Tell 7
Gesamthirte °dH 18,1 BERECHNET
Carbonathirte °dH 14,4 BERECHNET
Natrium mg/| 20,3 +/- 1,93 200 |eniso 11885
Kalium mg/| 4,1 +/- 0,42 50 [ENISO 11885
Magnesium mg/| 20,3 +/- 2,66 150 [ENISO 11885
Calcium mg/| 96,1 +/- 6,63 400 |ENISO 11885
Chlorid mg/! 35,4 +/- 3,33 200 [ONORM EN ISO 10304-1
Sulfat mg/l 48,9 +/- 4,65 250 |ONORM EN 1SO 10304-1
Nitrat mg/l 21,0 +/- 2,18 50 ONORM EN IS0 10304-1
Ammonium mg/l | < 0,05 0,5 |ENISO11732
Nitrit mg/l | < 0,005 0,1 EN SO 13395
Eisen gesamt (gelést) mg/! < 0,03 0,2 [DINENISO 11885-E22
Mangan gesamt (geldst) mg/l | < 0,003 0,05 [DIN EN ISO 11885-E22
KBE bei 22 °C pro ml 2 100 |ONORM EN 150 6222
KBE bei 37 °C pro ml 0 20 |ONORMEN IS0 6222
coliforme Bakterien pro 100 ml 0 0  |DINENISO9308-1
Escherichia coli pro 100 ml 0 0 DIN EN 150 9308-1
Enterokokken pro 100 ml 0 0 150 7899-2

PW1 = Parameterwert (chemische und mikrobiologische Parameter); PW2 = Parameterwert fiir Indikatorparameter
nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 und 254,/2006 bzw, Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung
* = nicht akkreditierter Parameter; > = groRer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert

Prifbericht Nr.: 17-4686
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Meinungen und Interpretationen:
Grundlagen: BGBI.304/2001 "Trinkwasserverordnung idgF", Osterreichisches Lebensmittelbuch Kapitel B1

Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung (im erhobenen Umfang) werden erfiillt.

Ausfertigungsdatum: Dipl.Ing.Dr. Karald Schmélzer

29.11.2017 Leitung der Priifstelle

Die Priffergebnisse beziehen sich ausschieBlich auf die unter "Bezeichnung der Probe" ausgewiesene Wasserprobe.
Das auszugsweise Kopieren des Berichtes ist nicht gestattet. Giiltig sind nur Berichte auf Papier, vom Gutachter original unterfertigt
bzw, vollstandige Kopien des Originalberichtes.
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\¢  Akkreditierte Prif- und Inspektionsstelle

Holding Graz | Wasserwirtschaft | Wasserwerkgasse 11 | 8045 Graz
Tel.: +43 316 887-7272 | Fax: +43 316 887-3967 | wasserlabor@holding-graz.at

TRINKWASSERUNTERSUCHUNG - PRUFBERICHT

Auftraggeber:

WV Transportleitung Oststeiermark
BahnhofstralRe 20b

8350 Fehring

Bericht Nr.:
17-4687

Bezeichnung der Probe:

2 - Ubernahmebauwerk Feldkirchen - Umland

Probenahmestelle: Entnahmehahn

Datum der Probenahme: 22.11.2017

Entnahmeart: Hahnentnahme DIN ISO 5667; EN 1SO 19458
Probenehmer: Weidacher

Probeniibernahme am: 22.11.2017

Prifungszeitraum: 22.11.2017 28.11.2017

Labornummer:

226861

Untersuchungsergebnisse
Mindestuntersuchung nach Trinkwasserverordnung BGBI.Nr. 304/2001

Parameter Messwert Messun._ Pwi | Pw2 Verfahren
sicherheit

Farbung, sensorisch farblos ONORM M 6620
Triibung, sensorisch ohne ONORM M 6620
Geruch, sensorisch geruchlos ONORM M 6620
Geschmack, sensorisch n.a. ONORM M 6620
Temperatur °C 9,8 25  |DIN 38404, Teil 4
el. Leitfdhigkeit bei 25 °C uS/cm 730 +/- 19,7 2790 |ONORM EN 27888
pH-Wert (Laborwert) 7,60 +/- 0,15 6,5-9,5 |EN IS0 10523
TOC (organisch geb. Kohlenstoff) mg/| 0,40 ONORM EN 1484
Sdurekapazitdt bis pH 4,3 mmol/I 5,30 +/- 0,35 DIN 38409, Teil 7
Gesamthdrte °dH 20,2 BERECHNET
Carbonathérte °dH 14,8 BERECHNET
Natrium mg/| 21,8 +/- 2,07 200 |[EN1SO 11885
Kalium mg/ 2,3 +- 0,23 50 |ENIsO11885
Magnesium mg/| 21,4 +/- 2,80 150 |ENISO 11885
Calcium mg/I 109 +/- 7,52 400 [EN ISO 11885
Chlorid mg/I 53,2 +/- 5,00 200 [ONORM EN ISO 10304-1
Sulfat mg/I 44,9 +/- 4,27 250 [ONORM EN IS0 10304-1
Nitrat mg/| 17,2 +- 1,79 50 ONORM EN IS0 10304-1
Ammonium mg/I 0,05 0,5 [ENISO11732
Nitrit mg/| 0,005 0,1 EN ISO 13335
Eisen gesamt (gelost) mg/| 0,05 +/- 0,004 0,2 |DINENISO 11885-E22
Mangan gesamt (gelést) mg/! < 0,003 0,05 |DINENISO 11885-E22
KBE bei 22 °C proml 0 100 |ONORM EN IS0 6222
KBE bei 37 °C pro ml 0 20 |ONORM EN IS0 6222
coliforme Bakterien pro 100 ml 0 0  |DINENISO9308-1
Escherichia coli pro 100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-1
Enterokokken pro 100 ml 0 0 15O 7899-2

PW1 = Parameterwert (chemische und mikrobiclogische Parameter); PW2 = Parameterwert fiir Indikatorparameter

nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 und 254/2006 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung

* = nicht akkreditierter Parameter; > = groRer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert

Priifbericht Nr.: 17-4687

Seite 1von 2



Meinungen und Interpretationen:
Grundlagen: BGBI.304/2001 "Trinkwasserverordnung idgF", Osterreichisches Lebensmittelbuch Kapitel B1

Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung (im erhobenen Umfang) werden erfillt.

Ausfertigungsdatum: Dipl.Ing.Dr. Harald Sghmdélzer

29.11.2017 Leitung der Priifstelle

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschieBlich auf die unter "Bezeichnung der Probe" ausgewiesene Wasserprobe.,
Das auszugsweise Kopieren des Berichtes ist nicht gestattet. Giiltig sind nur Berichte auf Papier, vom Gutachter original unterfertigt
bzw. vollstindige Kopien des Originalberichtes.

Priifbericht Nr.: 17-4687 Seite 2 von 2
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TRINKWASSERUNTERSUCHUNG - PRUFBERICHT

Auftraggeber: WYV Transportleitung Oststeiermark Bericht Nr.:
BahnhofstralRe 20b 17-4688
8350 Fehring

Bezeichnung der Probe: 6 - Hochbehdlter Lassnitzhohe

Probenahmestelle: Entnahmehahn

Datum der Probenahme: 22.11.2017

Entnahmeart: Hahnentnahme DIN ISO 5667; EN I1SO 19458
Probenehmer: Weidacher

Probenlibernahme am: 22.11.2017

Priifungszeitraum: 22.11.2017 bis 28.11.2017

Labornummer: 226862

Untersuchungsergebnisse
Mindestuntersuchung nach Trinkwasserverordnung BGBI.Nr. 304/2001

Parameter Messwert sur\::::rl::t PW1 | Pw2 Verfahren
Farbung, sensorisch farblos ONORM M 6620
Tritbung, sensorisch ohne GNORM M 6620
Geruch, sensorisch geruchlos ONORM M 6620
Geschmack, sensorisch n.a. ONORM M 6620
Temperatur °C 11,8 25  [DIN 38404, Teil 4
el. Leitfahigkeit bei 25 °C uS/cm 697 +/- 18,8 2790 |ONORM EN 27888
pH-Wert (Laborwert) 7,40 +/- 0,15 6,5-9,5 [EN 150 10523
TOC (organisch geb. Kohlenstoff) mg/l | < 0,40 NORM EN 1484
Sdurekapazitit bis pH 4,3 mmol/| 5,26 +/- 0,35 DIN 38409, Teil 7
Gesamthirte °dH 18,9 BERECHNET
Carbonatharte °dH 14,7 BERECHNET
Natrium mg/I 20,9 +/- 1,99 200 |[ENISO 11885
Kalium mg/I 4,2 +/- 0,43 50 |ENISO 11885
Magnesium mg/! 21,2 +/- 2,78 150 |[ENISO 11885
Calcium mg/I 100 +/- 6,93 400 |ENISO 11885
Chlorid mg/| 36,1 +/- 3,39 200 |GNORM EN ISO 10304-1
Sulfat mg/! 50,6 +/- 4,81 250 |ONORM EN SO 10304-1
Nitrat mg/I| 21,9 +/- 2,28 50 ONORM EN IS0 10304-1
Ammonium mg/l | < 0,05 0,5 |ENISO11732
Nitrit mg/l | < 0,005 0,1 EN IS0 13395
Eisen gesamt (geldst) mg/l | < 0,03 0,2 |DINENISO11885-E22
Mangan gesamt (geldst) mg/l | < 0,003 0,05 |DINEN ISO 11885-E22
KBE bei 22 °C pro ml 0 100 |ONORM ENISO 6222
KBE bei 37 °C pro ml 0 20 |ONORM ENISO 6222
coliforme Bakterien pro 100 ml 0 0 |DINENISO9308-1
Escherichia coli pro 100 ml 0 0 DIN EN 150 9308-1
Enterokokken pro 100 ml 0 0 150 7899-2

PW1 = Parameterwert (chemische und mikrobiologische Parameter); PW2 = Parameterwert fiir Indikatorparameter
nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 und 254/2006 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung
* = nicht akkreditierter Parameter; > = groRer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert

Prufbericht Nr.: 17-4688 Seite 1von 2



Meinungen und Interpretationen:
Grundlagen: BGBI.304/2001 "Trinkwasserverordnung idgF", Osterreichisches Lebensmittelbuch Kapitel B1

Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung {im erhobenen Umfang) werden erfiillt.

Ausfertigungsdatum: Dipl.Ing.Dr.fHarald Schmdlzer

29.11.2017 Leitung der Priifstelle

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschieBlich auf die unter "Bezeichnung der Probe" ausgewiesene Wasserprobe,
Das auszugsweise Kopieren des Berichtes ist nicht gestattet. Giiltig sind nur Berichte auf Papier, vom Gutachter original unterfertigt
bzw. vollsténdige Kopien des Originalberichtes.
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TRINKWASSERUNTERSUCHUNG - PRUFBERICHT

Auftraggeber: WV Transportleitung Oststeiermark Priifbericht Nr.:
Bahnhofstrale 20b 17-4689
8350 Fehring

Bezeichnung der Probe: 8 - Ubergabeschacht llztal

Probenahmestelle: Entnahmehahn

Datum der Probenahme: 22.11.2017

Entnahmeart: Hahnentnahme IDIN 1SO 5667; EN ISO 19458
Probenehmer: Weidacher

Probeniibernahme am: 22.11.2017

Prifungszeitraum: 22.11.2017 bis 28.11.2017

Labornummer: 226863

Untersuchungsergebnisse
RoutinemiRige Kontrolle nach Trinkwasserverordnung BGBI.Nr, 304/2001

Parameter Messwert _Messunf PW1 | Pw2 Verfahren
sicherheit

Farbung, sensorisch farblos ONORM M 6620
Triibung, sensorisch ohne ONORM M 6620
Geruch, sensorisch geruchlos ONORM M 6620
Geschmack, sensorisch n.a. ONORM M 6620
Temperatur °C 12,1 25  |DIN 38404, Teil 4
el. Leitfahigkeit bei 25 °C uS/cm 747 +/- 20,2 2790 [ONORM EN 27888
pH-Wert 7,47 +/- 0,01 6,5-9,5 |EN 1SO 10523
Ammonium mg/l | < 0,05 0,5 |[ENISO 11732
KBE bei 22 °C pro ml 0 100 |ONORM EN ISO 6222
KBE bei 37 °C pro ml 0 20 |ONORM EN IS0 6222
coliforme Bakterien pro 100 m| 0 0 |piNENISD 93081
Escherichia coli pro 100 ml 0 0 DIN EN 1SO 9308-1
Enterokokken pro 100 ml 0 0 IS0 7899-2

PW1 = Parameterwert {chemische und mikrobiologische Parameter); PW2 = Parameterwert fir Indikatorparameter
nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 und 254/2006 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung
* = nicht akkreditierter Parameter; > = gréRer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert

Das Ergebnis der bakteriologischen Untersuchung entspricht den Anforderungen der
Trinkwasserverordnung, BGBI. 304/2001 bzw. dem Codexkapitel B1, Trinkwasser.

Ausfertigungsdatum: Dipl.Ing.Dr. Hara dl;chmc'jlzer
29.11.2017 Leitung der Priifstelle

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschieRlich auf die unter "Bezeichnung der Probe" ausgewiesene Wasserprobe.
Das auszugsweise Kopieren des Berichtes ist nicht gestattet. Glltig sind nur Berichte auf Papier, vom Gutachter original unterfertigt
bzw. vollstdndige Kopien des Originalberichtes.

Priifbericht Nr.: 17-4689 Seite 1von 1
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TRINKWASSERUNTERSUCHUNG - PRUFBERICHT

Auftraggeber: WV Transportleitung Oststeiermark Priifbericht Nr.:

Bahnhofstralle 20b 17-4690
8350 Fehring

Bezeichnung der Probe: 12 - Ubergabeschacht Hofkirchen

Probenahmestelle: Entnahmehahn

Datum der Probenahme: 22.11.2017

Entnahmeart: Hahnentnahme IDIN ISO 5667; EN ISO 19458
Probenehmer: Weidacher

Probentibernahme am: 22.11.2017

Priifungszeitraum: 22.11.2017 bis  28.11.2017

Labornummer: 226864

Untersuchungsergebnisse
RoutinemdBige Kontrolle nach Trinkwasserverordnung BGBI.Nr. 304/2001

Parameter Messwert Messun- | oon | pwe Verfahren
sicherheit

Farbung, sensorisch farblos ONORM M 6620
Triibung, sensorisch ochne ONORM M 6620
Geruch, sensorisch geruchlos ONORM M 6620
Geschmack, sensorisch n.a. ONORM M 6620
Temperatur °C 11,9 25  |DIN 38404, Teil 4
el. Leitfahigkeit bei 25 °C pS/cm 652 +/- 17,6 2790 |GNORM EN 27888
pH-Wert 7,54 +/- 0,02 6,5-9,5 |[EN 15010523
Ammonium mg/l | < 0,05 0,5 |[ENISO11732
KBE bei 22 °C pro ml 0 100 |ONORM EN ISO 6222
KBE bei 37 °C pro ml 0 20 [ONORMEN IS0 6222
coliforme Bakterien pro 100 ml 0 0 |DINENIS09308-1
Escherichia coli pro 100 ml 0 0 DIN EN 1SO 9308-1
Enterokokken pro 100 ml 0 0 SO 7899-2

PW1 = Parameterwert (chemische und mikrobiologische Parameter); PW2 = Parameterwert filr Indikatorparameter
nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 und 254/2006 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung
* = nicht akkreditierter Parameter; > = gréRer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert

Das Ergebnis der bakteriologischen Untersuchung entspricht den Anforderungen der
Trinkwasserverordnung, BGBI. 304/2001 bzw. dem Codexkapitel B1, Trinkwasser.

Ausfertigungsdatum: Dipl.Ing.Dr. Hara ‘iZmélzer

29.11.2017 Leitung der Priifstelle

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschieRlich auf die unter "Bezeichnung der Probe" ausgewiesene Wasserprobe,
Das auszugsweise Kopieren des Berichtes ist nicht gestattet. Giiltig sind nur Berichte auf Papier, vom Gutachter original unterfertigt
bzw. vollstindige Kopien des Originalberichtes.

Prifbericht Nr.: 17-4690 Seite 1von 1
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TRINKWASSERUNTERSUCHUNG - PRUFBERICHT

Auftraggeber: WV Transportleitung Oststeiermark

BahnhofstralRe 20b
8350 Fehring

Bericht Nr.:
17-4691

Bezeichnung der Probe:

14 - Ubergabestelle Schildbach

Probenahmestelle: Entnahmehahn

Datum der Probenahme: 22.11.2017

Entnahmeart: Hahnentnahme DIN ISO 5667; EN ISO 19458
Probenehmer: Weidacher

Probeniibernahme am: 22.11.2017

Prifungszeitraum: 22.11.2017 bis 28.11.2017

Labornummer: 226865

Untersuchungsergebnisse
Mindestuntersuchung nach Trinkwasserverordnung BGBI.Nr. 304/2001

Parameter Messwert Messun- | oot | pwa Verfahren
sicherheit

Farbung, sensorisch farblos ONORM M 6620
Triibung, sensorisch ohne ONORM M 6620
Geruch, sensorisch geruchlos ONORM M 6620
Geschmack, sensorisch n.a. ONORM M 6620
Temperatur *C 12,3 25  |DIN 38404, Teil 4
el. Leitféhigkeit bei 25 °C uS/cm 700 +/- 18,9 2790 |ONORM EN 27888
pH-Wert (Laborwert) 7,50 +/- 0,15 6,5-9,5 |EN 150 10523
TOC (organisch geb. Kohlenstoff) mg/I 0,42 +/- 0,08 ONORM EN 1484
Sdurekapazitit bis pH 4,3 mmol/I 5,28 +/- 0,35 DIN 38409, Teil 7
Gesamthdrte °dH 19,5 BERECHNET
Carbonathirte °dH 14,8 BERECHNET
Natrium mg/| 19,9 +/- 1,89 200 |eniso 11885
Kalium mg/| 4,0 +/- 0,41 50 [ENISO 11885
Magnesium mg/| 21,7 +/- 2,84 150 [ENISO 11885
Calcium mg/! 104 +- 7,18 400 |ENISO 11885
Chlorid mg/I 36,2 +/- 3,40 200 [ONORM EN IS0 10304-1
Sulfat mg/| 51,9 +/- 4,93 250 |ONORM EN ISO 10304-1
Nitrat mg/| 21,9 +/- 2,28 50 ONORM EN ISO 10304-1
Ammonium mg/l | < 0,05 0,5 |[eniso11732
Nitrit mg/l | < 0,005 0,1 EN IS0 13395
Eisen gesamt (gelost) mg/l | < 0,03 0,2 |DINENISO11885-E22
Mangan gesamt (gelost) mg/l | < 0,003 0,05 |DINENISO 11885-E22
KBE bei 22 °C pro ml 0 100 |ONORM EN IS 6222
KBE bei 37 °C pro ml 0 20 |ONORM EN ISO 6222
coliforme Bakterien pro 100 ml 0 0  |DINENISO 9308-1
Escherichia coli pro 100 ml 0 0 DIN EN IS0 9308-1
Enterokokken pro 100 ml 0 0 1S0 7899-2

PW1 = Parameterwert (chemische und mikrobiologische Parameter); PW2 = Parameterwert fiir Indikatorparameter
nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 und 254/2006 bzw, Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung
* = nicht akkreditierter Parameter; > = groRer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert

Priifbericht Nr.: 17-4691 Seite 1von 2



Meinungen und Interpretationen:
Grundlagen: BGBL.304/2001 "Trinkwasserverordnung idgF", Osterreichisches Lebensmittelbuch Kapitel B1

Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung {im erhobenen Umfang) werden erfiillt.

Ausfertigungsdatum: Dipl.Ing.Dr. Harald Schmolzer

29.11.2017 Leitung der Priifstelle

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschieBlich auf die unter "Bezeichnung der Probe" ausgewiesene Wasserprobe.
Das auszugsweise Kopieren des Berichtes ist nicht gestattet. Giiltig sind nur Berichte auf Papier, vom Gutachter original unterfertigt
bzw. vollstdndige Kopien des Originalberichtes.

Priifbericht Nr.: 17-4691 Seite 2 von 2



