Akkreditierte Prif- und Inspektionsstelle

Holding Graz Services | Wasser | Wasserwerkgasse 11 | 8045 Graz
Tel.: +43 316 887-1071 oder 1072 | Fax: +43 316 887-1078 | wasserlabor@holding-graz.at

HOLDING

G[RIA

TRINKWASSERUNTERSUCHUNG - PRUFBERICHT

Auftraggeber: Transportleitung Oststeiermark GmbH
Am Okopark 10
8230 Hartberg

Bericht Nr.:
11-3512

Bezeichnung der Probe: Schildbach

Probenahmestelle: Entnahmehahn

Datum der Probenahme: 19.08.2011

Entnahmeart: Hahnentnahme
‘Prohenehmer:* F. Reiss/SSK GmbH im Auftrag des Wasserlabors
[Probeniibernahme am: 19.08.2011
ILabornummer: 168822

Untersuchungsergebnisse

Mindestuntersuchung nach Trinkwasserverordnung BGBI.Nr. 304/2001

Parameter Messwert s:\:::;;t PW1 | PW2 Verfahren
Férbung, sensorisch* farblos SENSORIK
Triibung, sensorisch* ohne SENSORIK
Geruch, sensorisch* geruchlos SENSORIK
Temperatur* “C 16,5 +- 1,7 25  |DIN 38404 Tell 4
el. Leitfahigkeit bei 25 °C* uS/cm 510 +/- 12,2 2790 |BNORM EN 27888
pH-Wert (Laborwert) 7,70 +/- 0,12 6,5-9,5 |ONORM M 6244
Farbung (sax bei 436 nm) m* n.a. GNORM EN IS0 7887
TOC (organisch geb. Kohlenstoff) mg/I 0,42 +/- 0,08 ONORM EN 1484
Sdurekapazitat bis pH 4,3 mmol/I| 4,03 +/- 0,27 DIN 38408 Teil 7
Gesamthérte °dH 14,6 BERECHNET
Carbonatharte °dH 11,3 BERECHNET
Natrium mg/| 3,9 +/- 0,38 200 |BNORM EN IS0 14511
Kalium mg/| 1,1 +/- 0,12 50 |ONORM EN ISO 14311
Magnesium mg/| 18,2 +/- 1,62 150 |ONORM EN IS0 14911
Calcium mg/| 74,4 +f- 5,13 400 |ONORM EN ISO 14911
Chlorid mg/I 4,9 +/- 0,46 200 |GNORM EN ISO 10304-1
Sulfat mg/l 66,5 +/- 6,32 250 |GNORM EN ISO 10304-1
Nitrat mg/| 6,1 +/- 0,63 50 GNORM EN ISO 10304-1
Ammonium mg/l | < 0,02 0,5 |ANORM IS0 7150-1
Nitrit mg/l | < 0,002 0,1 ONORM EN 26777
Eisen gesamt (gelsst) mg/l | < 0,02 0,2 |6NORM M 6260
Mangan gesamt (gelost) mg/l | < 0,005 0,05 |GNORM EN ISO 15586
KBE bei 22 °C pro ml 0 100 [GNORM EN ISO 6222
KBE bei 37 °C pro ml 0 20 |6GNORM EN ISO 6222
coliforme Bakterien pro 100 ml 0 0  |DINEN IS0 8308-1
Escherichia coli pro 100 ml 0 0 DIN EN IS0 9308-1
Enterokokken pro 100 ml 0 0 IS0 7899-2

PW1 = Parameterwert (chemische und mikrobiologische Parameter); PW2 = Parameterwert fiir Indikatorparameter
nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 und 254/2006 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung

* = nicht akkreditierter Parameter; > = gréRer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert

Ende des Priifberichtes

Prifbericht Nr.: 11-3512.xls
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Seite 1 von 2



Kommentar zum Priifbericht:
Grundlagen: BGBI.304/2001 "Trinkwasserverordnung idgF", Osterreichisches Lebensmittelbuch Kapitel B1

Die physikalisch-chemischen und bakteriologischen Analysenwerte erfiillen die Anforderungen an
Trinkwasser.

Das untersuchte Wasser ist im Hinblick auf die erhobenen Parameter

zur Verwendung als Trinkwasser geeignet

1V Moo Nododbe—

Ausfertigungsdatum: Dipl.Ing.Dr\Harald Schmélzer

2908.2011 nach §73 LMSVG autorisierter Gutachter.
Leiter der Priif- und Inspektionsstelle,

Die Priifergebnisse heziehen sich ausschlieBlich auf die unter "Bezeichnung der Probe" ausgewiesene Wasserprobe.

vollstandige Kopien des Originalberichtes.

eingebunden.

Das auszugsweise Kopieren des Berichtes ist nicht gestattet. Giiltig sind nur Berichte auf Papier, vom Gutachter original unterfertigt bzw.

Hinweis: Die Probenentnahme, die vor-Ort-Messungen und die Aufnahme des Lokalaugenscheines erfolgten nicht im akkreditierten Bereich.
Die Probenehmer sind jedoch entsprechend qualifiziert und tiber eine vertragliche Regelung in das QM-System der Prif- und Inspektionsstelle

Priifbericht Nr.: 11-3512.xls
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" Akkreditierte Prisf- und Inspektionsstelle

RNt Holding Graz Services | Wasser | Wasserwerkgasse 11 | 8045 Graz
Tel.: +43 316 887-1071 oder 1072 | Fax: +43 316 887-1078 | wasserlabor@holding-graz.at
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TRINKWASSERUNTERSUCHUNG - PRUFBERICHT

Auftraggeber:

Transportleitung Oststeiermark GmbH
Am Okopark 10
8230 Hartberg

Bericht Nr.:
11-3515

Bezeichnung der Probe: LaBnitzhdhe
Probenahmestelle: Entnahmehahn
Datum der Probenahme: 19.08.2011
Entnahmeart: Hahnentnahme
Probenehmer:* F. Reiss/SSK GmbH im Auftrag des Wasserlabors
Probeniibernahme am: 19.08.2011
[Labornummer: 168825

Untersuchungsergebnisse

Mindestuntersuchung nach Trinkwasserverordnung BGBI.Nr. 304/2001

Parameter Messwert 5::‘::::2],( PW1 | PW2 Verfahren
Farbung, sensorisch* farblos SENSORIK
Triibung, sensorisch* ohne SENSORIK
Geruch, sensorisch* _geruchlos SENSORIK
Temperatur* °C 16,1 +/- 1,6 25 |DIN 28404 Teil 4
el. Leitfahigkeit bei 25 °C* uS/cm 636 +/- 15,3 2790 |GNORM EN 27888
pH-Wert (Laborwert) 7,50 +/- 0,11 6,5-9,5 |6NORM M 6224
Farbung (sax bei 436 nm) m* n.a. ONORM EN ISO 7887
TOC (organisch geb. Kohlenstoff) mg/I 0,41 +/- 0,08 ONORM EN 1484
Siurekapazitét bis pH 4,3 mmol/I 4,71 +/- 0,32 DIN 38409 Tell 7
Gesamtharte °dH 17,3 BERECHNET
Carbonathérte °dH 13,2 BERECHNET
Natrium mg/I 9,8 +/- 0,96 200 |&NORM EN ISO 14811
Kalium mg/| 1,4 +/- 0,15 50 |ONORM EN iSO 14911
Magnesium mg/I 20,5 +/- 1,82 150 [BNORM EN 150 14911
Calcium mg/I 90,1 +/- 6,22 400 |ONORM EN ISO 14911
Chlorid mg/| 20,8 +/- 1,96 200 |GNORM EN ISC 10304-1
Sulfat mg/I 64,6 +/- 6,14 250 |GNORM EN ISO 10304-1
Nitrat mg/I 14,7 +/- 1,53 50 GNORM EN IS0 10304-1
Ammonium mg/l | < 0,02 0,5 |BNORM ISO 7150-1
Nitrit mg/l | < 0,002 0,1 BNORM EN 26777
Eisen gesamt (gelsst) mg/l | < 0,02 0,2 |6NORM M 6260
Mangan gesamt (gelsst) mg/l | < 0,005 0,05 |ONORM EN IS0 15586
KBE bei 22 °C pro ml 0 100 |ONORM EN ISO 6222
KBE bei 37 °C pro ml 0 20  |GNORM EN 150 6222
coliforme Bakterien pro 100 ml 0 0 |DIN EN IO 9308-1
Escherichia coli pro 100 ml 0 0 DIN EN IS0 9308-1
Enterokokken pro 100 ml 0 0 IS0 7899-2

PW1 = Parameterwert (chemische und mikrobiologische Parameter); PW2 = Parameterwert fiir Indikatorparameter

nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 und 254/2006 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung

* = nicht akkreditierter Parameter; > = groRer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert

Pritfbericht Nr.: 11-3515.xls

Ende des Priifberichtes
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Kommentar zum Priifbericht:
Grundlagen: BGBI.304/2001 "Trinkwasserverordnung idgF", Osterreichisches Lebensmittelbuch Kapitel B1

Die physikalisch-chemischen und bakteriologischen Analysenwerte erfiillen die Anforderungen an
Trinkwasser.

Das untersuchte Wasser ist im Hinblick auf die erhobenen Parameter

zur Verwendung als Trinkwasser geeignet

Ausfertigungsdatum: Dipl.Ing.Dr./Harald Schmélzer

29.08.2011 nach §73 LMSVG autorisierter Gutachter.
Leiter der Priif- und Inspektionsstelle.

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlielich auf die unter "Bezeichnung der Probe" ausgewiesene Wasserprobe.

vollstandige Kopien des Originalberichtes.

eingebunden.

Das auszugsweise Kopieren des Berichtes ist nicht gestattet. Giiltig sind nur Berichte auf Papier, vom Gutachter original unterfertigt bzw.

Hinweis: Die Probenentnahme, die vor-Ort-Messungen und die Aufnahme des Lokalaugenscheines erfolgten nicht im akkreditierten Bereich.
Die Probenehmer sind jedoch entsprechend qualifiziert und tiber eine vertragliche Regelung in das QM-System der Priif- und Inspektionsstelle

Pritfbericht Nr.: 11-3515.xls
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WASSERLABOR DER HOLDING GRAZ
Akkreditierte Prisf- und Inspektionsstelle

Holding Graz Services | Wasser | Wasserwerkgasse 11 | 8045 Graz
Tel.: +43 316 887-1071 oder 1072 | Fax: +43 316 887-1078 | wasserlabor@holdinggraz.at

_';

TRINKWASSERUNTERSUCHUNG - PRUFBERICHT

Auftraggeber: Transportleitung Oststeiermark GmbH
Am Okopark 10
8230 Hartberg

Bericht Nr.:
11-3513

Bezeichnung der Probe: Feldkirchen Graz AG
Probenahmestelle: Entnahmehahn
Datum der Probenahme: 19.08.2011
|Entnahmeart: Hahnentnahme
|Frobenehmer:* F. Reiss/SSK GmbH im Auftrag des Wasserlabors
Probeniibernahme am: 19.08.2011
Labornummer: 168823

Untersuchungsergebnisse

Mindestuntersuchung nach Trinkwasserverordnung BGBI.Nr. 304/2001

Parameter Messwert 5:::::{ PW1 | PW2 Verfahren
Farbung, sensorisch*® farblos SENSORIK
Triibung, sensorisch* ohne SENSORIK
Geruch, sensorisch* geruchlos SENSORIK
Temperatur* %C 15,7 +/- 1,6 25  |DIN 38404 Tell 4
el. Leitfahigkeit bei 25 °C* HS/cm 541 +/- 13,0 2790 |GNORM EN 27888
pH-Wert (Laborwert) 7,50 +/- 0,11 6,5-9,5 |6NORM M 6244
Farbung (sAk bei 436 nm) m* n.a. GNORM EN ISC 7887
TOC (organisch geb. Kohlenstoff) mg/l | < 0,30 GNORM EN 1484
Sdurekapazitdt bis pH 4,3 mmol/I 3,99 +/- 0,27 DIN 38400 Teil 7
Gesamthdrte °dH 15,6 BERECHNET
Carbonathérte °dH 11,2 BERECHNET
Natrium mg/| 3,9 +/- 0,38 200 |ONORM EN I1SO 14911
Kalium meg/| 1,0 +/- 0,11 S0 |GNORM EN ISO 14911
Magnesium mg/I 19,5 +/- 1,74 150 |GNORM EN ISO 14911
Calcium mg/I 79,5 +/- 5,49 400 |GNORM EN 150 14911
Chlorid mg/I 52 +/- 0,49 200 |GNORM EN ISO 10304-1
Sulfat meg/I 85,1 +/- 8,08 250 |GNORM EN ISO 10304-1
Nitrat mg/| 6,2 +/- 0,64 50 GNORM EN 150 10304-1
Ammonium mg/l | < 0,02 0,5 |ONORM IS0 7150-1
Nitrit mg/l | < 0,002 0,1 BNORM EN 26777
Eisen gesamt (gelost) mg/l | < 0,02 0,2 |6NORM M 6260
Mangan gesamt (gelsst) mg/l | < 0,005 0,05 |ONORM EN SO 15586
KBE bei 22 °C pro ml 0 100 |BNORM EN IS0 6222
KBE bei 37 °C pro ml 0 20 |GNORM EN IS0 6222
coliforme Bakterien pro 100 ml 0 0  [DINEN IS0 9308-1
Escherichia coli pro 100 ml 0 0 DIN EN IS0 9308-1
Enterokokken pro 100 ml 0 0 IS0 7899-2

PW1 = Parameterwert (chemische und mikrobiologische Parameter); PW2 = Parameterwert fiir Indikatorparameter
nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 und 254/2006 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit gliltigen Fassung

* = nicht akkreditierter Parameter; > = groBer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert

Ende des Priifberichtes

Priifbericht Nr.: 11-3513.xls

HOLDING
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Kommentar zum Prifbericht:
Grundlagen: BGBI.304/2001 "Trinkwasserverordnung idgF", Osterreichisches Lebensmittelbuch Kapitel B1

Die physikalisch-chemischen und bakteriologischen Analysenwerte erfiillen die Anforderungen an
Trinkwasser.

Das untersuchte Wasser ist im Hinblick auf die erhobenen Parameter

zur Verwendung als Trinkwasser geeignet

Ausfertigungsdatum:

29.08.2011 nach §73 LMSVG autorisierter Gutachter.
Leiter der Priif- und Inspektionsstelle.

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die unter "Bezeichnung der Probe" ausgewiesene Wasserprobe.

Das auszugsweise Kopieren des Berichtes ist nicht gestattet. Giiltig sind nur Berichte auf Papier, vom Gutachter original unterfertigt bzw.
vollstandige Kopien des Originalberichtes.

Hinweis: Die Probenentnahme, die vor-Ort-Messungen und die Aufnahme des Lokalaugenscheines erfolgten nicht im akkreditierten Bereich.
Die Probenehmer sind jedoch entsprechend qualifiziert und iiber eine vertragliche Regelung in das QM-System der Priif- und Inspektionsstelle
eingebunden.

Priifbericht Nr.: 11-3513.xIs Seite 2 von 2



WASSERLABOR DER HOLDING GRAZ
Akkreditierte Prif- und Inspektionsstelle

Holding Graz Services | Wasser | Wasserwerkgasse 11 | 8045 Graz
Tel.: +43 316 887-1071 oder 1072 | Fax: +43 316 887-1078 | wasserlabor@holding-graz.at

HOLDING

TRINKWASSERUNTERSUCHUNG - PRUFBERICHT

Auftraggeber:

Transportleitung Oststeiermark GmbH
Am Okopark 10
8230 Hartberg

Bericht Nr.:
11-3514

Bezeichnung der Probe: Feldkirchen Umland Graz

Probenahmestelle: Entnahmehahn

Datum der Probenahme: 19.08.2011

Entnahmeart: Hahnentnahme

Probenehmer:* F. Reiss/SSK GmbH im Auftrag des Wasserlabors
Probeniibernahme am: 19.08.2011

Labornummer: 168824

Untersuchungsergebnisse

Mindestuntersuchung nach Trinkwasserverordnung BGBI.Nr. 304/2001

Messun-

Parameter Messwert sicherheit | PW1 | Pw2 Verfahren
Férbung, sensorisch* farblos SENSORIK
Triibung, sensorisch* ohne SENSORIK
Geruch, sensorisch* geruchlos SENSORIK
Temperatur* "C 17,9 +/- 1,8 25 |DIN 38404 Teil 4
el. Leitfahigkeit bei 25 °C* pS/cm 723 +- 17,4 2790 |BNORM EN 27888
pH-Wert (Laborwert) 7,40 +/- 0,11 6,5-9,5 |ONORM M 6244
Farbung (saK bei 436 nm) m™* n.a. GNORM EN IS0 7887
TOC (organisch geb. Kohlenstoff) mg/I 0,50 +/- 0,09 GNORM EN 1484
Saurekapazitit bis pH 4,3 mmol/I 5,31 +/- 0,36 DIN 38408 Teil 7
Gesamthérte °dH 19,0 BERECHNET
Carbonathérte °dH 149 BERECHNET
Natrium mg/I 15,0 +/- 1,47 200 |GNORM EN IS0 14811
Kalium meg/l 1,7 +/- 0,18 50 |GNORM EN ISO 14911
Magnesium mg/l 21,1 +/- 1,88 150 |GNORM EN ISO 14511
Calcium mg/l 101 +/- 6,98 400 |GNORM EN IS0 14911
Chlorid mg/I 37,2 +/- 3,50 200 |®NORM EN 150 10304-1
Sulfat mg/| 47,0 +/- 4,47 250 |GNORM EN ISO 10304-1
Nitrat mg/I 22,8 +/- 2,37 50 GNORM EN 150 10304-1
Ammonium mg/l | < 0,02 0,5 |6NORM ISO 7150-1
Nitrit mg/l | < 0,002 0,1 GNORM EN 26777
Eisen gesamt (gelsst) mg/l | < 0,02 0,2 |ONORM M 6260
Mangan gesamt (gelsst) mg/l | < 0,005 0,05 |&NORM EN 150 15586
KBE bei 22 °C pro ml 0 100 [SNORM EN iSO 6222
KBE bei 37 °C pro ml 0 20 |6GNORM EN ISO 6222
coliforme Bakterien pro 100 ml 0 0  |DINEN ISO 9308-1
Escherichia coli pro 100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-1
Enterokokken pro 100 ml 0 0 150 7899-2

PW1 = Parameterwert (chemische und mikrobiologische Parameter); PW2 = Parameterwert fiir Indikatorparameter

nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 und 254/2006 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit gliltigen Fassung

* = nicht akkreditierter Parameter; > = groRer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert

Priifbericht Nr.: 11-3514.xIs

Ende des Priifberichtes
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Kommentar zum Priifbericht:
Grundlagen: BGBI.304/2001 "Trinkwasserverordnung idgF", Osterreichisches Lebensmittelbuch Kapitel B1

Die physikalisch-chemischen und bakteriologischen Analysenwerte erfiillen die Anforderungen an
Trinkwasser.

Das untersuchte Wasser ist im Hinblick auf die erhobenen Parameter

zur Verwendung als Trinkwasser geeignet

iV M&(

Ausfertigungsdatum: Dipl.Ing.Dr. Harald Schmélzer
29.08.2011 nach §73 LMSVG autorisierter Gutachter.

Leiter der Priif- und Inspektionsstelle.

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die unter "Bezeichnung der Probe” ausgewiesene Wasserprobe.

Das auszugsweise Kopieren des Berichtes ist nicht gestattet. Gilltig sind nur Berichte auf Papier, vom Gutachter original unterfertigt bzw.
vollsténdige Kopien des Originalberichtes.

Hinweis: Die Probenentnahme, die vor-Ort-Messungen und die Aufnahme des Lokalaugenscheines erfolgten nicht im akkreditierten Bereich.
Die Probenehmer sind jedoch entsprechend qualifiziert und iiber eine vertragliche Regelung in das QM-System der Priif- und Inspektionsstelle
eingebunden.

Priifbericht Nr.: 11-3514.xls Seite 2 von 2



