WASSERLABOR DER HOLDING GRAZ GIR
Akkreditierte Prif- und Inspektionsstelle ' 2

Holding Graz Services | Wasser | Wasserwerkgasse 11 | 8045 Graz
Tel.: +43 316 887-1071 oder 1072 | Fax: +43 316 887-1078 | wasserlabor@holding-graz.at

TRINKWASSERUNTERSUCHUNG - PRUFBERICHT

Auftraggeber: Transportleitung Oststeiermark GmbH Priifbericht Nr.:

Am Okopark 10 11-4761
8230 Hartberg

Bezeichnung der Probe: Gleisdorf

Probenahmestelle: Entnahmehahn

Datum der Probenahme: 15.11.2011

Entnahmeart: Hahnentnahme

Probenehmer:* F. Reiss im Auftrag des Wasserlabors

Probeniibernahme am: 16.11.2011

Labornummer: 171183

Untersuchungsergebnisse
RoutinemaRige Kontrolle nach Trinkwasserverordnung BGBLNr. 304/2001, mikrobiologische Parameter

Parameter Messwert s:‘:::::lt w1 | pw2 Verfahren
Temperatur* °C 12,2 +- 0,2 25  |DIN 38404 Teil 4
elektr. Leitfihigkeit bei 25 °C* pS/cm 506 +/- 10,0 2790 |GNORM EN 272888
KBE bei 22 °C pro ml 0 100 |6NORM EN IS0 6222
KBE bei 37 °C pro ml 0 20 |GNORM EN ISO 6222
coliforme Bakterien pro 100 ml 0 0  |DIN EN IS0 9308-1
Escherichia coli pro 100 ml 0 0 DIN EN SO 9308-1
Enterokokken pro 100 ml 0 0 1S0 7899-2

PW1 = Parameterwert (chemische und mikrobiologische Parameter); PW2 = Parameterwert fiir Indikatorparameter
nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 und 254/2006 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung

* = nicht akkreditierter Parameter; > = groRer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert

Ende des Priifberichtes

Die Parameterwerte der Trinkwasserverordnung werden eingehalten.

Ausfertigungsdatum: Dipl.Ing.Dr. Harald S%hm&lzer

21.11.2011 Nach §73 LMSVG autbrisierter Gutachter.
Leiter der Priif- und Inspektionsstelle.

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die unter "Bezeichnung der Probe” ausgewiesene Wasserprobe.

Das auszugsweise Kopieren des Berichtes ist nicht gestattet. Giiltig sind nur Berichte auf Papier, vom Gutachter original unterfertigt bzw.
vollstédndige Kopien des Originalberichtes.

Hinweis: Die Probenentnahme, die vor-Ort-Messungen und die Aufnahme des Lokalaugenscheines erfolgten nicht im akkreditierten Bereich.

eingebunden.

Die Probenehmer sind jedoch entsprechend qualifiziert und iiber eine vertragliche Regelung in das QM-System der Priif- und Inspektionsstelle

Priifbericht Nr.: 11-4761.xls Seite 1von 1



WASSERLABOR DER HOLDING GRAZ
Akkreditierte Prif- und Inspektionsstelle

Holding Graz Services | Wasser | Wasserwerkgasse 11 | 8045 Graz
Tel.: +43 316 887-1071 oder 1072 | Fax: +43 316 887-1078 | wasserlabor@holding-graz.at

TRINKWASSERUNTERSUCHUNG - PRUFBERICHT

Auftraggeber: Transportleitung Oststeiermark GmbH Bericht Nr.:

Am Okopark 10 11-4760
8230 Hartberg

Bezeichnung der Probe: LaRnitzhdohe

Probenahmestelle: Entnahmehahn

Datum der Probenahme: 15.11.2011

Entnahmeart: Hahnentnahme

Probenehmer:* F. Reiss im Auftrag des Wasserlabors

Probentibernahme am: 16.11.2011

Labornummer: 171182

Untersuchungsergebnisse
Mindestuntersuchung nach Trinkwasserverordnung BGBI.Nr. 304/2001

Parameter Messwert sr::f:;t PW1 | PwW2 Verfahren
Férbung, sensorisch* farblos SENSORIK
Triibung, sensorisch* ohne SENSORIK
Geruch, sensorisch* geruchlos SENSORIK
Temperatur* "C 11,9 +- 12 25 |DIN 38404 Teil 4
el. Leitfahigkeit bei 25 °C* pS/cm 559 +/- 13,4 2790 [SNORM EN 27888
pH-Wert (Laborwert) 7,60 +/- 0,11 6,5-9,5 [GNORM M 6244
Farbung (sak bei 436 nm) m* n.a. GNORM EN 1SO 7887
TOC (organisch geb. Kohlenstoff) mg/I 0,24 +/- 0,04 ONORM EN 1484
Sdurekapazitdt bis pH 4,3 mmol/I 4,50 +/- 0,30 DIN 38409 Teil 7
Gesamthérte °dH 17,0 BERECHNET
Carbonathirte °dH 12,6 BERECHNET
Natrium mg/| 7,7 +/- 0,75 200 |ONORM EN IS0 14911
Kalium mg/| 1,8 +/- 0,19 50 |GNORM EN ISO 14911
Magnesium mg/| 20,8 +/- 1,85 150 |SNORM EN ISO 14911
Calcium mg/ 87,4 +/- 6,03 400 |SNORM EN IS0 14911
Chlorid mg/| 12,7 +- 1,19 200 |BNORM EN IS0 10304-1
Sulfat mg/| 67,4 +/- 6,40 250 |GNORM EN IS0 10304-1
Nitrat mg/l 12,0 +/- 1,25 50 GNORM EN ISO 10304-1
Ammonium mg/l | < 0,02 0,5 |ONORM IS0 7150-1
Nitrit mg/l | < 0,002 01 SGNORM EN 26777
Eisen gesamt (gelsst) mg/l | < 0,02 0,2 |5NORM M 6260
Mangan gesamt (gelsst) mg/l | < 0,005 0,05 |BGNORM EN IS0 15586
KBE bei 22 °C pro ml 0 100 |GNORM EN 150 6222
KBE bei 37 °C pro ml 0 20  |GNORM EN IS0 6222
coliforme Bakterien pro 100 ml 0 0  |DINEN ISO 9308-1
Escherichia coli pro 100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-1
Enterokokken pro 100 ml 0 0 IS0 7899-2

PW1 = Parameterwert (chemische und mikrobiologische Parameter); PW2 = Parameterwert fiir Indikatorparameter
nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 und 254/2006 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung

* = nicht akkreditierter Parameter; > = gréfRer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert

Ende des Priifberichtes
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Kommentar zum Prifbericht:
Grundlagen: BGBI.304/2001 "Trinkwasserverordnung idgF", Osterreichisches Lebensmittelbuch Kapitel B1

Die physikalisch-chemischen und bakteriologischen Analysenwerte erfiillen die Anforderungen an
Trinkwasser.

Das untersuchte Wasser ist im Hinblick auf die erhobenen Parameter

zur Verwendung als Trinkwasser geeignet

Ausfertigungsdatum: Dipl.Ing.Dr. Harald 5chmdlzer
21.11. 2011 nach §73 LMSVG autorisierter Gutachter.

Leiter der Priif- und Inspektionsstelle.

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die unter "Bezeichnung der Probe” ausgewiesene Wasserprobe.

Das auszugsweise Kopieren des Berichtes ist nicht gestattet. Gilltig sind nur Berichte auf Papier, vom Gutachter original unterfertigt bzw.
vollsténdige Kopien des Originalberichtes.

Hinweis: Die Probenentnahme, die vor-Ort-Messungen und die Aufnahme des Lokalaugenscheines erfolgten nicht im akkreditierten Bereich.
Die Probenehmer sind jedoch entsprechend qualifiziert und {iber eine vertragliche Regelung in das QM-System der Priif- und Inspektionsstelle
eingebunden.
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WASSERLABOR DER HOLDING GRAZ
Akkreditierte Prif- und Inspektionsstelle
Holding Graz Services | Wasser | Wasserwerkgasse 11 | 8045 Graz

Tel.: +43 316 887-1071 oder 1072 | Fax: +43 316 887-1078 | wasserlabor@holding-graz.at

G[R[A

TRINKWASSERUNTERSUCHUNG - PRUFBERICHT

Auftraggeber:

Transportleitung Oststeiermark GmbH

Am Okopark 10
8230 Hartberg

Bericht Nr.:
11-4759

Bezeichnung der Probe:

Feldkirchen Umland Graz

Probenahmestelle: Entnahmehahn

Datum der Probenahme: 15.11.2011

Entnahmeart: Hahnentnahme

Probenehmer:* F. Reiss im Auftrag des Wasserlabors
|Probeniibernahme am: 16.11.2011
ILabornummer: 171181

Untersuchungsergebnisse
Mindestuntersuchung nach Trinkwasserverordnung BGBI.Nr. 304/2001

Parameter Messwert sr:::;:‘t pwi | Pw2 Verfahren
Farbung, sensorisch* farblos SENSORIK
Triibung, sensorisch* ohne SENSORIK
Geruch, sensorisch* geruchlos SENSORIK
Temperatur* °C 10,0 +-1,0 25 |DiN38404Tell 4
el. Leitfahigkeit bei 25 °C* uS/cm 692 +/- 16,6 2790 |GNORM EN 27888
pH-Wert (Laborwert) 7,40 +- 0,11 6,5-9,5 |6NORM M 6244
Farbung (sA bei 426 nm) m* n.a. GNORM EN 150 7887
TOC (organisch geb. Kohlenstoff) mg/I 0,30 +/- 0,06 ONORM EN 1484
Sdurekapazitét bis pH 4,3 mmol/l 5,51 +/- 0,37 DIN 38409 Teil 7
Gesamthéarte °dH 19,9 BERECHNET
Carhonathérte °dH 15,4 BERECHNET
Natrium mg/I 15,8 +/- 1,55 200 |BGNORM EN IS0 14911
Kalium mg/| 2,1 +/- 0,22 50 |SNORM EN ISO 14911
Magnesium mg/| 21,6 +/- 1,92 150 |ONORM EN ISO 14911
Calcium mg/| 107 +/- 7,35 400 |BNORM EN 150 14911
Chlorid mg/ 38,9 +/- 3,66 200 |BNORM EN IS0 10304-1
Sulfat mg/l 47,8 +/- 4,54 250 |[GNORM EN I1SO 10304-1
Nitrat mg/l 21,7 +/- 2,26 50 GNORM EN ISO 10304-1
Ammonium mg/l 0,02 0,5 |ONORM ISO 7150-1
Nitrit mg/| 0,002 0,1 BNORM EN 26777
Eisen gesamt (gelost) mg/I 0,10 +/- 0,020 0,2 |GNORM M 6260
Mangan gesamt (gelsst) mg/I 0,005 0,05 |BNORM EN ISO 15586
KBE bei 22 °C pro ml 0 100 |5NORM EN IS0 6222
KBE bei 37 °C pro ml 0 20 |GNORM EN IS0 6222
coliforme Bakterien pro 100 ml 0 0 |DINENISO 9208-1
Escherichia coli pro 100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-1
Enterokokken pro 100 ml 0 0 IS0 7899-2

PW1 = Parameterwert (chemische und mikrobiologische Parameter); PW2 = Parameterwert fiir Indikatorparameter

nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 und 254/2006 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung

* = nicht akkreditierter Parameter; > = groRer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert

Priifbericht Nr.: 11-4759.xls

Ende des Priifberichtes

HOLDING

SERVICES
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Kommentar zum Prifbericht:
Grundlagen: BGBI.304/2001 "Trinkwasserverordnung idgF", Osterreichisches Lebensmittelbuch Kapitel B1

Die physikalisch-chemischen und bakteriologischen Analysenwerte erfiillen die Anforderungen an
Trinkwasser.

Das untersuchte Wasser ist im Hinblick auf die erhobenen Parameter

zur Verwendung als Trinkwasser geeignet

Ausfertigungsdatum: Dipl.Ing.Dr.|Harald"Schmélzer

21.11.,2011 nach §73 LMSVG autorisierter Gutachter.
Leiter der Priif- und Inspektionsstelle.

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die unter "Bezeichnung der Probe" ausgewiesene Wasserprobe.

Das auszugsweise Kopieren des Berichtes ist nicht gestattet. Giiltig sind nur Berichte auf Papier, vom Gutachter original unterfertigt bzw.
vollstindige Kopien des Originalberichtes.

Hinweis: Die Probenentnahme, die vor-Ort-Messungen und die Aufnahme des Lokalaugenscheines erfolgten nichtim akkreditierten Bereich.
Die Probenehmer sind jedoch entsprechend qualifiziert und iiber eine vertragliche Regelung in das QM-Systern der Priif- und Inspektionsstelle
eingebunden.
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HOLDING

7~ WASSERLABOR DER HOLDING GRAZ
,%% =\ Akkreditierte Priif- und Inspektionsstelle
H’*L\E;]J:J}W Holding Graz Services | Wasser | Wasserwerkgasse 11 | 8045 Graz
Tel.: +43 316 887-1071 oder 1072 | Fax: +43 316 887-1078 | wasserlabor@holding-graz.at
TRINKWASSERUNTERSUCHUNG - PRUFBERICHT
Auftraggeber: Transportleitung Oststeiermark GmbH Bericht Nr.:
Am Okopark 10 11-4758
8230 Hartberg
Bezeichnung der Probe: Feldkirchen Graz AG
Probenahmestelle: Entnahmehahn
Datum der Probenahme: 15.11.2011
Entnahmeart: Hahnentnahme
Probenehmer:* F. Reiss im Auftrag des Wasserlabors
Probeniibernahme am: 16.11.2011
Labornummer; 171180
Untersuchungsergebnisse
Mindestuntersuchung nach Trinkwasserverordnung BGBI.Nr. 304/2001
Parameter Messwert sr::;:lt PW1 | PW2 Verfahren
Férbung, sensorisch* farblos SENSORIK
Triibung, sensorisch* ohne SENSORIK
Geruch, sensorisch* geruchlos SENSORIK
Temperatur* °C 11,3 +- 1,1 25  |DIN 38404 Tell 4
el. Leitfahigkeit bei 25 °C* pS/cm 489 +f- 11,7 2790 |GNORM EN 27888
pH-Wert (Laborwert) 7,50 +/- 0,11 6,5-9,5 |GNORM M 6244
Farbung (sak bei 436 nm) m* n.a. ONORM EN ISO 7887
TOC (organisch geb. Kohlenstoff) mg/| 0,23 +/- 0,04 ONORM EN 1484
Saurekapazitat bis pH 4,3 mmol/I 4,31 +/- 0,29 DIN 38409 Teil 7
Gesamtharte °dH 15,5 BERECHNET
Carbonathérte °dH 12,1 BERECHNET
Natrium mg/l 4,7 +/- 0,46 200 |GNORM EN SO 14911
Kalium mg/I 1,3 +/- 0,14 50 |GNORM EN ISO 14911
Magnesium mg/l 20,2 +/- 1,80 150 |&NORM EN ISO 14911
Calcium mg/l 77,6 +/- 5,35 400 |ONORM EN ISO 14911
Chlorid mg/I 6,5 +/- 0,61 200 |6NORM EN 150 10304-1
Sulfat mg/I 54,2 +/- 515 250 |GNORM EN ISO 10304-1
Nitrat mg/| 6,9 +/- 0,72 50 GNORM EN IS0 10304-1
Ammonium mg/l | < 0,02 0,5 |BNORM IS0 7150-1
Nitrit mg/l | < 0,002 0,1 ONORM EN 26777
Eisen gesamt (gelost) mg/l | < 0,02 0,2 |BNORM M 6260
Mangan gesamt (geldst) mg/l | < 0,005 0,05 |GNORM EN 150 15586
KBE bei 22 °C pro mi 0 100 |ONORM EN IS0 6222
KBE bei 37 °C pro ml 0 20 |GNORM EN ISO 6222
coliforme Bakterien pro 100 ml 0 0 |DINEN IS0 9308-1
Escherichia coli pro 100 ml 0 0 DIN EN 150 9308-1
Enterokokken pro 100 ml 0 0 ISO 7899-2
PW1 = Parameterwert (chemische und mikrobiologische Parameter); PW2 = Parameterwert fiir Indikatorparameter
nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 und 254/2006 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung
* = nicht akkreditierter Parameter; > = grofer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert
Ende des Priifberichtes
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Kommentar zum Prifbericht:
Grundlagen: BGBI,304/2001 "Trinkwasserverordnung idgF", Osterreichisches Lebensmittelbuch Kapitel B1

Die physikalisch-chemischen und bakteriologischen Analysenwerte erfiillen die Anforderungen an
Trinkwasser.

Das untersuchte Wasser ist im Hinblick auf die erhobenen Parameter

zur Verwendung als Trinkwasser geeignet

Ausfertigungsdatum: Dipl.Ing.Dr. Zraldihmélzer
21192011 nach §73 LMSVG autorisierter Gutachter.

Leiter der Priif- und Inspektionsstelle.

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die unter "Bezeichnung der Probe" ausgewiesene Wasserprobe.

Das auszugsweise Kopieren des Berichtes ist nicht gestattet. Giiltig sind nur Berichte auf Papier, vom Gutachter original unterfertigt bzw.
vollstindige Kopien des Originalberichtes.

Hinweis: Die Probenentnahme, die vor-Ort-Messungen und die Aufnahme des Lokalaugenscheines erfolgten nicht im akkreditierten Bereich.
Die Probenehmer sind jedoch entsprechend qualifiziert und iiber eine vertragliche Regelung in das QM-System der Priif- und Inspektionsstelle
eingebunden.

Priifbericht Nr.: 11-4758.xIs Seite 2 von 2



