Aitierun
v\u“e ,?*L,? Augy,
(::‘ V

S

Wasserlabor der Holding Graz
Wasserwerkgasse 11 / 8045 Graz; Tel: +43 316 887-3900 oder 7272
Fax: +43 316 887-3809, Email: wasserlabor@holding-graz.at
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Probennummer: 210235/01

Probenahmestelle: P1 Ubernahmebauwerk Feldkirchen-Holding
Entnahmestelle:  Ubernahmebauwerk
Entnahmeart:  Hahnentnahme (DIN ISO 5667:2011; EN ISO 19458:2006, Zweck a)
Probenahmedatum: 10.02.2021 Probeniibernahme am: 11.02.2021
Weidacher Roman,
Wasserlabor
Probentyp:  Trinkwasser nativ Art der Aufbereitung: keine

Probenehmer: Priifzeitraum von 10.02.2021 bis 18.02.2021

Untersuchungsergebnisse der Priifstelle des Wasserlabors der Holding Graz
Mindestuntersuchung gem. TWV BGBI.Nr. 304/2001

Parameter Messwert Einheit 5?2::?:2& Grenzwert Verfahren
Farbe, sensorisch farblos _ ON M 6220:2012
Triibung, sensorisch klar _ ON M 6220:2012
Geruch, sensorisch geruchlos _ ON M 6220:2012
Geschmack, sensorisch n.a. _ ON M 6220:2012
Wassertemperatur (vor Ort) 11,4 G +1,1 IPW: 25 DIN 38404-4:1976
el. Leitféhigkeit bei 20°C 629 pS/ecm IPW:2500 ; ONORM EN 27888:1993
el. Leitfahigkeit bei 25°C (vor Ort) 699 pS/cm +19 IPW: 2790 | ONORM EN 27888:1993
pH-Wert (Laborwert) 7.3 _ £0,2 IPW: 6,5-9,5 | ONORM EN SO 10523:2012
TOC (org. geb. Kohlenstoff) 0,44 mg/| +0,08 EN 1484:1997
Siurekapazitit bis pH 4,3 5,001 mmol/| +0,335 DIN 38409-7:2005
Gesamthdrte 18,3 °dH DIN 38409-6:1986
Carbonathérte 14,0 °dH berechnet
Natrium 18,8 mg/| 1,8 IPW: 200 | EN ISO 11885:2009
Kalium 3,8 mg/| +0,4 IPW:50 | EN ISO 11885:2009
Magnesium 19,8 mg/I +1,8 IPW: 150 | ENISO 11885:2009
Calcium 98,6 mg/| +6,8 IPW: 400 | EN ISO 11885:2009
Chlorid 37,9 mg/I +3,6 IPW: 200 : DIN EN SO 10304-1:2009
Sulfat 42,7 mg/| +4,1 IPW: 250 | DIN EN ISO 10304-1:2009
Nitrat 21,3 mg/I +2,2 PW: 50 DIN EN 1SO 10304-1:2009
Eisen (gesamt, gelést) <0,03 mg/| IPW:0,2 | EN ISO 11885:2009
Mangan (gesamt, geldst) < 0,003 mg/| IPW: 0,05 | ENISO 11885:2009
Ammonium < 0,05 mg/| IPW:0,5 | DINENISQ 11732:2005
Nitrit < (0,005 mg/I PW:0,1 | DINENISO 13395:1996
Escherichia coli 0 KBE/100m| PW: 0 DIN EN ISO 9308-1:2017
coliforme Bakterien 0 KBE/100ml IPW:0  : DINEN ISO 9308-1:2017
Enterokokken 0 KBE/100m| PW: 0 1SO 7899-2:2000
KBE hei 22°C 0 KBE/ml IPW: 100 | ONORM EN ISO 6222:1999
KBE bei 37°C 0 KBE/ml IPW:20 | ONORM EN ISO 6222:1999

Grenzwert: Parameterwert (PW) bzw. Indikatorparameterwert {IPW) bzw. Aktionswert (AW) nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 bzw.
Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung.

[1] = nicht akkreditierter Parameter; [2] = Unterauftragsvergabe von Parametern, die nicht in der KBS akkreditiert sind, [3] = Unterauftragsvergabe
von Parametern, die in der KBS akkraditiert sind; > = gréRer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert, KBE = Koloniebildende Einheit
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Wasserlabor der Holding Graz

Wasserwerkgasse 11 / 8045 Graz; Tel: +43 316 887-3900 oder 7272
Fax: +43 316 887-3909, Email: wasserlabor@holding-graz.at

Probennummer: 210235/02

Probenahmestelle: P2 Ubernahmebauwerk Feldkirchen-Umland
Entnahmestelle:  Ubernahmebauwerk
Entnahmeart: Hahnentnahme (DIN 1SO 5667:2011; EN ISO 19458:2006, Zweck a)
Probenahmedatum: 10.02.2021 Probeniibernahme am: 11.02.2021
Weidacher Roman,
Wasserlabor
Probentyp:  Trinkwasser nativ Art der Aufbereitung: keine

Probenehmer: Priifzeitraum von 10.02.2021 bis 18.02.2021

Untersuchungsergebnisse der Priifstelle des Wasserlabors der Holding Graz
Mindestuntersuchung gem. TWV BGBI.Nr. 304/2001

Parameter Messwert Einheit s?ﬂ::i;;t Grenzwert Verfahren
Farbe, sensorisch farblos _ ON M 6220:2012
Triibung, sensorisch klar _ ON M 6220:2012
Geruch, sensarisch geruchlos _ ON M 6220:2012
Geschmack, sensorisch n.a. _ ON M 6220:2012
Wassertemperatur (vor Ort) 8,1 °C +0,8 IPW: 25 | DIN 38404-4:1976
el. Leitfahigkeit bei 20°C 692 uS/cm IPW: 2500 | ONORM EN 27888:1993
el. Leitfahigkeit bei 25°C (vor Ort) 769 uS/cm +21 IPW: 2790 | ONORM EN 27888:1993
pH-Wert (Laborwert) 7,3 _ +0,2 IPW: 6,5-9,5 | ONORM EN ISO 10523:2012
TOC (org. geb. Kohlenstoff) <0,4 mg/| EN 1484:1997
Siurekapazitét bis pH 4,3 5,542 mmol/I +0,371 DIN 38409-7:2005
Gesamtharte 20,1 °dH DIN 38409-6:1986
Carbonathérte 155 °dH berechnet
Natrium 21,7 mg/| £2.1 IPW: 200 | ENISO 11885:2009
Kalium 29 mg/! +0,2 IPW:50 | ENISO 11885:2009
Magnesium 21,7 mg/l +1,9 IPW: 150 | ENISO 11885:2009
Calcium 108 mg/| +7 IPW: 400 i EN ISO 11885:2009
Chlorid 42,0 mg/| +3,9 IPW: 200 | DIN EN SO 10304-1:2009
Sulfat 49,0 mg/| +4,7 IPW: 250 | DIN EN ISO 10304-1:2009
Nitrat 23,2 mg/| +2,4 PW:50 | DIN EN SO 10304-1:2009
Eisen (gesamt, geldst) 0,03 mg/! +0,00 IPW:0,2 § ENISO 11885:2009
Mangan (gesamt, gelost) 0,006 mg/! +0,001 IPW: 0,05 | ENISO 11885:2009
Ammonium < 0,05 mg/| IPW:0,5 | DINEN ISO 11732:2005
Nitrit < 0,005 mg/! PW:0,1 | DIN EN 150 13395:1996
Escherichia coli KBE/100ml PW: 0 DIN EN SO 9308-1:2017
coliforme Bakterien KBE/100ml IPW: 0 DIN EN I1SO 9308-1:2017
Enterokokken KBE/100ml PW: 0 1SO 7899-2:2000
KBE bei 22°C KBE/ml IPW:100 | ONORM EN IS0 6222:1999
KBE bei 37°C KBE/ml IPW: 20 | GNORM EN ISO 6222:1999

Grenzwert: Parameterwert (PW) bzw. Indikatorparameterwert (IPW) bzw. Aktionswert (AW) nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 bzw.
Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung.

[1] = nicht akkreditierter Parameter; [2] = Unterauftragsvergabe von Parametern, die nicht in der KBS akkreditiert sind, [3] = Unterauftragsvergabe
von Parametern, die in der KBS akkreditiert sind; > = groRer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert, KBE = Koloniebildende Einheit

Bericht Nr.: 210235-01 Seite 4 von 6



Wasserlabor der Holding Graz
Wasserwerkgasse 11 / 8045 Graz; Tel: +43 316 887-3900 oder 7272
Fax: +43 316 887-3909, Email: wasserlabor@holding-graz.at

Trinkwasseruntersuchung - Priifbericht

Auftraggeber: Transportleitung Oststeiermark GmbH Berichtsnummer.:
210294-01
Bahnhofstrafle 20b
8350 Fehring

Projekt: Nachkontrolle zu Auftrag: 210235

Probenahmestelle: P2 Ubernahmebauwerk Feldkirchen-Umland
Entnahmestelle:  Ubernahmebauwerk
Entnahmeart:  Hahnentnahme (DIN 1SO 5667:2011; EN 1SO 19458:2006, Zweck a)

Probenahmedatum: 18.02.2021 Probeniibernahme am: 18.02.2021
Probenehmer:  Weidacher Roman, Wasserlabor
Probentyp:  Trinkwasser nativ Art der Aufbereitung: keine
Probennummer:  210294/01 Prifungszeitraum:  von 18.02.2021 bis 22.02.2021

Untersuchungsergebnisse
RoutinemaRige Kontrolle

Parameter Messwert Einheit xﬁiﬁz.t Grenzwert Verfahren
Farbe, sensorisch farblos _ ON M 6220:2012
Triibung, sensorisch klar _ ON M 6220:2012
Geruch, sensorisch geruchlos _ ON M 6220:2012
Geschmack, sensorisch n.a. _ ON M 6220:2012
Wassertemperatur (vor Ort) 7,2 o +0,7 IPW: 25 DIN 38404-4:1976
el. Leitfahigkeit bei 20°C 666 pS/cm IPW: 2500 | GNORM EN 27888:1993
el. Leitfahigkeit bei 25°C (vor Ort) 740 pS/cm 120 IPW: 2790 | ONORM EN 27888:1993
Escherichia coli 0 KBE/100ml PW: 0 DIN EN ISO 9308-1:2017
coliforme Bakterien 0 KBE/100ml PW: 0 DIN EN 1SO 9308-1:2017
Enterokokken 0 KBE/100m| PW: 0 ISO 7899-2:2000
KBE bei 22°C 19 KBE/ml IPW: 100 | ONORM EN ISO 6222:1999
KBE bei 37°C 0 KBE/ml IPW:20 | GONORM EN ISO 6222:1999

Grenzwert: Parameterwert (PW) bzw. Indikatorparameterwert (IPW) bzw. Aktionswert (AW) nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 bzw.
Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung.

[1] = nicht akkreditierter Parameter; [2] = Unterauftragsvergabe von Parametern, die nicht in der KBS akkreditiert sind, [3] = Unterauftragsvergabe
von Parametern, die in der KBS akkreditiert sind; > = gréler als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert, KBE = Koloniebildende Einheit

Hinweis: Die erhobenen Daten werden im Einverstdndnis des Auftraggebers digital in die WIS-Datenbank der Landesregierung (ibermittelt
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Wasserlabor der Holding Graz

Wasserwerkgasse 11/ 8045 Graz; Tel: +43 316 887-3900 oder 7272
Fax: +43 316 887-3909, Email: wasserlabor@holding-graz.at

JSO/EEC" ':'17610

Probennummer: 210235/03

Probenahmestelle: P3 Ubergabeschacht Thondorf
Entnahmestelle:  Ubergabeschacht
Entnahmeart:  Hahnentnahme (DIN ISO 5667:2011; EN 1SO 19458:2006, Zweck a)
Probenahmedatum: 10.02.2021 Probeniibernahme am: 11.02.2021
Weidacher Roman,
Wasserlabor
Probentyp:  Trinkwasser nativ Art der Aufbereitung: keine

Probenehmer: Priifzeitraum von 10.02.2021 bis 18.02.2021

Untersuchungsergebnisse der Priifstelle des Wasserlabors der Holding Graz
RoutinemaRige Kontrolle

Parameter Messwert Einheit Sﬁﬁ:ﬁ:;t Grenzwert Verfahren
Farbe, sensorisch farblos _ ON M 6220:2012
Triibung, sensorisch klar _ ON M 6220:2012
Geruch, sensorisch geruchlos _ ON M 5220:2012
Geschmack, sensorisch n.a. B ON M 6220:2012
Wassertemperatur (vor Ort) 412 °C +1,1 IPW: 25 DIN 38404-4:1976
el. Leitfahigkeit bei 25°C (vor Ort) 687 uS/cm +19 IPW: 2790 | ONORM EN 27888:1993
el. Leitfahigkeit bei 20°C 618 pS/cm IPW: 2500 | ONORM EN 27888:1993
pH-Wert (vor Ort) 7.3 _ +0,2 IPW: 6,5-9,5 | ONORM EN 150 10523:2012
Escherichia coli 0 KBE/100ml PW: 0 DIN EN ISO 9308-1:2017
coliforme Bakterien 0 KBE/100ml IPW: 0 DIN EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken 0 KBE/100ml PW: 0 IS0 7899-2:2000
KBE bei 22°C 0 KBE/ml IPW: 100 | ONORM EN IS0 6222:1999
KBE bei 37°C 0 KBE/ml IPW:20 | ONORM EN ISO 6222:1999

Grenzwert: Parameterwert (PW) bzw. Indikatorparameterwert (IPW) bzw. Aktionswert (AW) nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 bzw.
Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung.

[1] = nicht akkreditierter Parameter; [2] = Unterauftragsvergabe von Parametern, die nicht in der KBS akkreditiert sind, [3] = Unterauftragsvergabe
von Parametern, die in der KBS akkreditiert sind; > = groBer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert, KBE = Koloniebildende Einheit
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Woasserlabor der Holding Graz

Wasserwerkgasse 11 / 8045 Graz; Tel: +43 316 887-3900 oder 7272
Fax: +43 316 887-3909, Email: wasserlabor@holding-graz.at

Probennummer: 210235/04

Probenahmestelle: P6 Hochbehilter LaBnitzhéhe
Entnahmestelle:  Hochbehilter
Entnahmeart:  Hahnentnahme (DIN I1SO 5667:2011; EN I1SO 19458:2006, Zweck a)
Probenahmedatum: 10.02.2021 Probeniibernahme am: 11.02.2021
Weidacher Roman,
Wasserlabor
Probentyp:  Trinkwasser nativ Art der Aufbereitung: keine

Probenehmer: Prifzeitraum von 10.02.2021 bis 18.02.2021

Untersuchungsergebnisse der Priifstelle des Wasserlabors der Holding Graz
Mindestuntersuchung gem. TWV BGBI.Nr. 304/2001

Parameter Messwert Einheit s"\g:;i:;t Grenzwert Verfahren
Farbe, sensorisch farblos _ ON M 6220:2012
Triibung, sensorisch klar _ ON M 6220:2012
Geruch, sensorisch geruchlos _ ON M 6220:2012
Geschmack, sensorisch n.a. _ ON M 6220:2012
Wassertemperatur (vor Ort) 8,4 °C +0,8 IPW: 25 DIN 38404-4:1976
el. Leitfadhigkeit bei 20°C 635 pS/cm IPW: 2500 | ONORM EN 27888:1993
el. Leitfahigkeit bei 25°C {vor Ort) 705 pS/cm +19 IPW: 2790 | ONORM EN 27888:1993
pH-Wert (Laborwert) 7.4 _ +0,2 IPW: 6,5-9,5 { ONORM EN ISO 10523:2012
TOC (org. geb. Kohlenstoff) <04 mg/I EN 1484:1997
Siurekapazitat bis pH 4,3 5,031 mmol/I +0,337 DIN 38409-7:2005
Gesamthirte 18,3 °dH DIN 38409-6:1986
Carbonathérte 14,1 °dH berechnet
Natrium 18,4 mg/| 1,7 IPW: 200 | EN ISO 11885:2009
Kalium 3,6 mg/| +0,4 IPW:50 | ENISO 11885:2009
Magnesium 20,0 mg/I +1,8 IPW: 150 | EN ISO 11885:2009
Calcium 98,1 mg/| +6,8 IPW: 400 | ENISO 11885:2009
Chlorid 36,8 mg/| +3,5 IPW: 200 | DIN EN ISO 10304-1:2009
Sulfat 45,8 mg/I 4,4 IPW: 250 i DIN EN ISO 10304-1:2009
Nitrat 20,2 mg/I +2,1 PW:50 | DIN EN ISO 10304-1:2009
Eisen (gesamt, gelGst) <0,03 mg/I IPW: 0,2 | ENISO 11885:2009
Mangan (gesamt, gelost) < 0,003 mg/I IPW: 0,05 |ENISO 11885:2009
Ammonium < 0,05 mg/I IPW:0,5 | DIN ENISO 11732:2005
Nitrit < 0,005 mg/I PW:0,1 | DIN ENISO 13395:1996
Escherichia coli 0 KBE/100ml PW: 0 DIN EN 1SO 9308-1:2017
coliforme Bakterien 0 KBE/100ml IPW: 0 DIN EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken 0 KBE/100ml PW: 0 ISO 7899-2:2000
KBE bei 22°C 0 KBE/ml IPW: 100 | OGNORM EN 1SO 6222:1999
KBE bei 37°C 0 KBE/ml IPW:20 | ONORM EN ISO 6222:1999

Grenzwert: Parameterwert (PW) bzw. Indikatorparameterwert (IPW) bzw. Aktionswert (AW) nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 bzw.
Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung.

[1] = nicht akkreditierter Parameter; [2] = Unterauftragsvergabe von Parametern, die nicht in der KBS akkreditiert sind, [3] = Unterauftragsvergabe
von Parametern, die in der KBS akkreditiert sind; > = groBer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert, KBE = Koloniebildende Einheit
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Wasserlabor der Holding Graz

Wasserwerkgasse 11 / 8045 Graz; Tel: +43 316 887-3900 oder 7272
Fax: +43 316 887-3909, Email: wasserlabor@holding-graz.at
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Probennummer: 210230/01

Probenahmestelle: P9 Ubergabeschacht Pischelsdorf
Entnahmestelle:  Ubergabeschacht
Entnahmeart:  Hahnentnahme (DIN 1SO 5667:2011; EN 1SO 19458:2006, Zweck a)

Probenahmedatum: 09.02.2021 Probeniibernahme am: 10.02.2021
Probenehmer:  Weidacher Roman, Wasserlabor
Probentyp:  Trinkwasser nativ Art der Aufbereitung: keine

Untersuchungsergebnisse
RoutinemaRige Kontrolle

Parameter Messwert Einheit sﬁs:it::w Grenzwert Verfahren
Farbe, sensorisch farblos _ ON M 6220:2012
Triibung, sensorisch klar _ ON M 6220:2012
Geruch, sensorisch geruchlos _ ON M 6220:2012
Geschmack, sensorisch n.a. _ ON M 6220:2012
Wassertemperatur (vor Ort) 7,6 °C 10,8 [PW: 25 DIN 38404-4:1976
el. Leitfahigkeit bei 25°C (vor Ort) 758 uS/cm +20 IPW: 2790 | ONORM EN 27888:1993
el. Leitfahigkeit bei 20°C 682 pS/cm IPW: 2500 | ONORM EN 27888:1993
pH-Wert (vor Ort) 7,4 _ +0,2 IPW: 6,5-9,5 | ONORM EN ISO 10523:2012
Escherichia coli 0 KBE/100m| PW: 0 DIN EN SO 9308-1:2017
coliforme Bakterien 0 KBE/100ml IPW: 0 DIN EN SO 9308-1:2017
Enterokokken 0 KBE/100ml| PW:0 ISO 7899-2:2000
KBE bei 22°C 20 KBE/ml IPW:100 | ONORM EN ISO 6222:1999
KBE bei 37°C 1 KBE/ml IPW:20 | ONORM EN IS0 6222:1999

Grenzwert: Parameterwert (PW) bzw. Indikatorparameterwert (IPW) bzw. Aktionswert (AW) nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 bzw.
Codexkapitel B1 in der derzeit gilltigen Fassung.

[1] = nicht akkreditierter Parameter; [2] = Unterauftragsvergabe von Parametern, die nicht in der KBS akkreditiert sind, [3] = Unterauftragsvergabe
von Parametern, die in der KBS akkreditiert sind; > = groRer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert, KBE = Koloniebildende Einheit
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Wasserlabor der Holding Graz

Wasserwerkgasse 11 / 8045 Graz; Tel: +43 316 887-3900 oder 7272
Fax: +43 316 887-3909, Email: wasserlabor@holding-graz.at

Probennummer: 210230/02

Probenahmestelle: P14 Ubergabestelle Schildbach
Entnahmestelle:  Ubergabestelle
Entnahmeart:  Hahnentnahme (DIN ISO 5667:2011; EN 1SO 19458:2006, Zweck a)

Probenahmedatum: 09.02.2021 Probeniibernahme am: 10.02.2021
Probenehmer:  Weidacher Roman, Wasserlabor
Probentyp:  Trinkwasser nativ Art der Aufbereitung: keine

Untersuchungsergebnisse
Mindestuntersuchung gem. TWV BGBI.Nr. 304/2001

Parameter Messwert Einheit s?gﬁ:ag;t Grenzwert Verfahren
Farbe, sensorisch farblos _ ON M 6220:2012
Triibung, sensorisch klar _ ON M 6220:2012
Geruch, sensorisch geruchlos _ ON M 6220:2012
Geschmack, sensorisch n.a. _ ON M 6220:2012
Wassertemperatur (vor Ort) 72 °C +0,7 IPW: 25 DIN 38404-4:1976
el. Leitfahigkeit bei 20°C 658 pS/em IPW: 2500 | ONORM EN 27888:1993
el. Leitfahigkeit bei 25°C (vor Ort) 731 uS/cm +20 IPW: 2790 | ONORM EN 27888:1993
pH-Wert (Laborwert) 7,4 _ +0,2 IPW: 6,5-6,5 | ONORM EN SO 10523:2012
TOC (org. geb. Kohlenstoff) <0,4 mg/! EN 1484:1997
Saurekapazitit bis pH 4,3 5,250 mmol/! +0,352 DIN 38409-7:2005
Gesamthérte 19,2 °dH DIN 38409-6:1986
Carbonathérte 14,7 °dH berechnet
Natrium 22,3 mg/| +2,1 IPW: 200 | EN ISO 11885:2009
Kalium 2,9 mg/| +0,3 IPW:50 | EN ISO 11885:2009
Magnesium 21,0 mg/| +1,9 IPW:150 | EN ISO 11885:2009
Calcium 103 mg/| +7 IPW:400 | EN ISO 11885:2009
Chlorid 42,5 mg/I +4,0 IPW: 200 : DIN EN ISO 10304-1:2009
Sulfat 45,6 mg/I +4,3 IPW: 250 | DIN EN ISO 10304-1:2009
Nitrat 17,7 mg/| +1,8 PW:50  DIN EN ISO 10304-1:2009
Eisen {gesamt, geldst) <0,03 mg/I IPW:0,2 | ENISO 11885:2009
Mangan {gesamt, geldst) < 0,003 mg/! IPW: 0,05 | EN SO 11885:2009
Ammonium <0,05 mg/! IPW:0,5 | DIN EN ISO 11732:2005
Nitrit < 0,005 mg/! PW:0,1 | DIN EN ISO 13395:1996
Escherichia coli 0 KBE/100ml PW: 0 DIN EN IS0 9308-1:2017
coliforme Bakterien 0 KBE/100ml IPW: 0 DIN EN 1SO 9308-1:2017
Enterokokken 0 KBE/100ml PW: 0 1SO 7899-2:2000
KBE bei 22°C 19 KBE/ml IPW: 100 | ONORM EN ISO 6222:1999
KBE bei 37°C 0 KBE/ml IPW:20 | ONORM EN ISO 6222:1999

Grenzwert: Parameterwert (PW) bzw. Indikatorparameterwert (IPW) bzw. Aktionswert (AW) nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 bzw.
Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung.

[1] = nicht akkreditierter Parameter; [2] = Unterauftragsvergabe von Parametern, die nicht in der KBS akkreditiert sind, [3] = Unterauftragsvergabe
von Parametern, die in der KBS akkreditiert sind; > = groRer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert, KBE = Koloniebildende Einheit
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