
Wasserlabor  der  Holding  Graz

Wasserwerkgasse  1l  /  804S Graz;  Tel: +43 316 887-39C)C) oder  7272

Fax: +43 316  887-3909,  Email:  wasserlabor@hoIding-graz.at
I-IOLDING

Probennummer:  251189/01

Probenahmestelle:  P1 Übernahmebauwerk  Feldkirchen-Holding

Entnahmestelle:  Übernahmebauwerk

Entnahmeart:  Hahnentnahme  (DIN ISO 5667-5:2ü11;  EN ISO 19458:2C)ü6,  Zweck  a)

PrObenahmedatum:  28.05.2025  Probenübernahmeam: 28.C)5.2025

Probenehmer:  Schwinger  Kevin,  Wasserlabor

Prübentyp:  Trinkwasser  nativ ArtderAufbereitung:  keine

Untersuchungsergebnisse

Mindestuntersuchung  gem. TWV BGBl.Nr. 304/2001

Grenzwert:  Parameterwert  (PW)  bzw. lndikatorparameterwert  (IPW)  bzw.  Aktionswert  (AW)  nach  Trinkwasserverordnung  BGBI 304/2001  bzw.

Cüdexkapitel  B1 in der  derzeit  gültigen  Fassung.

[1] = nicht  akkreditierter  Parameter;  [2] = Unterauftragsvergabe  von  Parametern,  die nicht  in der  KBS akkreditiert  sind,  [3] = unterauftragsvergabe

von  Parametern,  die in der  KBS akkreditiert  sind;  > = größer  als; < = kleiner  als; n.a. = nicht  analysiert,  KBE = Koloniebildende  Einheit
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Wasserlabor  der  Holding  Graz
Wasserwerkgasse  1l  / 8045  Graz;  Tel: +43 316 887-39üü  oder  7272

Fax: +43 316  887-3%9,  Email:  wasserlabor@hülding-graz.at
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Probennummer:  251189/02

Probenahmestelle:  P2  Übernahmebauwerk  Feldkirchen-Umland

Entnahmestelle:  Übernahmebauwerk

Entnahmeart:  Hahnentnahme  (DIN ISO 5667-5:2C)11;  EN ISO 19458:20ü6,  Zweck  a)

Probenahmedatum:  28.05.2C)25  Probenübernahmeam: 28.05.2ü25

Probenehmer:  Schwin@er  Kevin,  Wasserlabor

Probentyp:  Trinkwasser  nativ Art  der  Aufbereitung:  keine

Untersuchungsergebnisse

Mindestuntersuchung  gem. TWV BGBl.Nr. 304/2001

Grenzwert:  Parameterwert  (PW) bzw. lndikatorparameterwert  (IPW)  bzw.  Aktiünswert  (AW)  nach  Trinkwasserverordnung  BGBI 304/2001  bzw.
Codexkapitel  B1 in der  derzeit  gültigen  Fassung.

[1] = nicht  akkreditierter  Parameter;  [2] = Unterauftragsvergabe  von  Parametern,  die nicht  in der  KBS akkreditiert  sind,  [3] = Unterauftragsvergabe

von  Parametern,  die in der  KBS akkreditiert  sind;  > = größer  als; < = kleiner  als; n.a. = nicht  analysiert,  KBE = Koloniebildende  Einheit
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Wasserlabor  der  Holding  Graz
Wasserwerkgasse  1l  / 8045  Graz;  Tel: +43 316  887-39ü0  üder  7272

Fax: +43 316  887-39ü9,  Email:  wasserlabor@hülding-graz.at
HOLDING

Probennummer:  251189/03

Probenah  mestelle:

Entnahmestelle:

Entnahmeart:

Probenahmedatum  :

Probenehmer:

Probentyp:

P4  Pumpwerk  Raaba

Pumpwerk

Hahnentnahme  (DIN ISO 5667-5:2011;  EN ISO 19458:2006,  Zweck  a)

28,p5,2ü25  Probenübernahmeam:

Schwinger  Kevin,  Wasserlabor

Trinkwasser  nativ Art  der  Aufbereitung:  keine

28.C)5.2C)25

Untersuchungsergebnisse

Routinemäßige  Kontrolle

Grenzwert:  ParameterwertiPW)  bzw. lndikatorparameterwert  (IPW)  bzw.  Aktionswert  (AW)  nach  Trinkwasserverordnung  BGBI 3C)4/2001  bzw.

Codexkapitel  B1 in der  derzeit  gültigen  Fassung.

[1] = nicht  akkreditierter  Parameter;  [2] = Unterauftragsvergabe  von Parametern,  die nicht  in der  KBS akkreditiert  sind,  [3] = Unterauftragsvergabe

von Parametern,  die  in der  KBS akkreditiert  sind;  > = größer  als; < = kleiner  als; n.a. = nicht  analysiert,  KBE = Koloniebildende  Einheit
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Wasserlabor  der  Holding  Graz

Wasserwerkgasse  1l  / 8045  Graz;  Tel: +43 316 887-39CIC) üder  7272

Fax: +43 316 887-3%9,  Email:  wasserlabor@holding-graz.at
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Probennummer:  251189/04

Probenahmestelle:  P6  Hochbehälter  Laßnitzhöhe

Entnahmestelle:  Hüchbehälter

Entnahmeart:  Hahnentnahme  (DIN ISO 5667-5:2011;  EN ISO 19458:2006,  Zweck  a)

Probenahmedatum:  28.05.2025  Probenübernahmeam:  28.ü5.2C125

F'robenehmer:  Schwinger  Kevin,  Wasserlabor

Probentyp:  Trinkwasser  nativ  Art  der  Aufbereitung:  keine

Untersuchungsergebnisse

Mindestuntersuchung  gem. TWV BGBl.Nr. 304/20C11

Grenzwert:  ParameterwertiPW)  bzw. lndikatorparameterwert  (IPW)  bzw.  Aktionswert  (AW)  nach  Trinkwasserverordnung  BGBI 304/2001  bzw

Codexkapitel  B1 in der  derzeit  gültigen  Fassung.

[1] = niCht  akkreditierter  Parameter;  [2] = Unterauttragsvergabe  VOn Parametern,  die nicht  in der  KBS akkreditiert  Sind, [3] = Unterauffragsvergabe

von Parametern,  die in der  KBS akkreditiert  sind;  > = größer  als; < = kleiner  als; n.a. = nicht  analysiert,  KBE = Koloniebildende  Einheit
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Wasserlabor  der  Holding  Graz
Wasserwerkgasse  1l  / 8045 Graz; Tel: +43 316 887-3900  oder  7272
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Probennummer:  251189/05

Probenahmestelle:

Entnahmestelle:

Entnahmeart:

Probenahmedatum  :

Probenehmer:

Probentyp:

P10  Übergabeschacht  Hirnsdorf

Ubergabeschacht

Hahnentnahme  (DIN ISO 5667-5:2011;  EN ISC) 19458:2C)06,  Zweck a)

28.05.2ü25  Probenübernahmeam:

Schwinger  Kevin, Wasserlabor

Trinkwasser  nativ Art der  Aufbereitung:  keine

28.05.2C)25

Untersuchungsergebnisse

Routinemäßige  Kontrolle

Grenzwert: ParameterwertiPW)  bzw. lndikatürparameterwert  (IPW) bzw. Aktiünswert  (AW) nach Trinkwasserverordnung  BGBI 3ü4/2001  bzw.
Codexkapitel  B1 in der derzeit  gültigen  Fassung.

[1] = nicht  akkreditierter  Parameter;  [2] = Unterauftragsvergabe  von Parametern,  die nicht  in der KBS akkreditiert  sind, [3] = Unterauftragsvergabe

von Parametern,  die in der KBS akkreditiert  sind; > = greißer als; < = kleiner  als; n.a. = nicht  analysiert,  KBE = Koloniebildende  Einheit
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