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TRINKWASSERUNTERSUCHUNG - PRUFBERICHT

Auftraggeber: WV Transportleitung Oststeiermark Bericht Nr.:
Bahnhofstrafle 20b 18-2224
8350 Fehring

Bezeichnung der Probe: 1 - Ubernahmebauwerkt Feldkirchen - Holding
Probenahmestelle: Entnahmehahn

Datum der Probenahme: 28.08.2018

Entnahmeart: Hahnentnahme IDIN I1SO 5667:2011; EN ISO 19458:2006
Probenehmer: Weidacher

Probenilibernahme am: 28.08.2018

Priifungszeitraum: 28.08.2018 bis  05.09.2018

Labornummer: 232863

Untersuchungsergebnisse
Mindestuntersuchung nach Trinkwasserverordnung BGBI.Nr. 304/2001

Parameter Messwert Messun L on | pwe Verfahren
sicherheit

Fdrbung, sensorisch farblos ONORM M 6620:2012
Triibung, sensorisch ochne ONORM M 6620:2012
Geruch, sensorisch geruchlos ONORM M 6620:2012
Geschmack, sensorisch n.a. ONORM M 6620:2012
Temperatur *C 14,1 25 |DIN 38404, Teil 4:1976
el. Leitfdhigkeit bei 25 °C uS/cm 895 +/- 24,2 2790 |ONORM EN 27888:1993
pH-Wert (Laborwert) 7,20 +/- 0,02 6,5-9,5 [EN 150 10523:2012
TOC (organisch geb. Kohlenstoff) mg/! 0,63 +(- 0,12 ONORM EN 1484:1997
Sdurekapazitdt bis pH 4,3 mmol/I 6,08 +/- 0,41 DIN 38409, Teil 7:2005
Gesamthérte *dH 23,3 DIN 38409, Teil 6:1986
Carbonatharte *dH 17,0 BERECHNET
Natrium mg/| 23,7 +- 2,25 200  |DIN EN SO 11885-22:2009
Kalium mg/| 4,8 +/- 0,49 50  |DIN ENISO 11885-E22:2009
Magnesium mg/! 25,9 +/- 3,39 150 |DIN EN SO 11885-E22:2009
Calcium mg/I 124 +/- 8,56 400 |DIN ENISO 11885-E22:2009
Chlorid mg/I 56,2 +/- 7,87 200 |ONORM EN ISO 10304-1:2009
Sulfat mg/I 57,8 +/- 5,49 250  [ONORM EN ISO 10304-1:2009
Nitrat mg/| 37,6 +/- 3,91 50 ONORM EN 150 10304-1:2009
Ammonium mg/l | < 0,05 0,5 |ENISO 11732:2005
Nitrit mg/l | < 0,005 0,1 EN 1SO 13395:1996
Eisen gesamt (gelést) mg/l | < 0,03 0,2 |DINENISO 11885-22:2009
Mangan gesamt (gelést) mg/l | < 0,003 0,05 [DIN EN ISO 11885-E22:2009
KBE bei 22 °C pro ml 0 100 |ONORM EN IS0 6222:1999
KBE bei 37 °C pro ml 0 20 |ONORM EN ISD 6222:1599
coliforme Bakterien pro 100 ml 0 0 |DINENISO9308-1:2017
Escherichia coli pro 100 ml 0 0 DIN EN 1SO 9308-1:2017
Enterokokken pro 100 ml 0 0 150 7899-2:2000

PW1 = Parameterwert (chemische und mikrobiologische Parameter); PW2 = Parameterwert fiir Indikatorparameter
nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 und 254/2006 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung

* = nicht akkreditierter Parameter; > = gréRer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert

Priifbericht Nr.: 18-2224 Seite 1von 2



Meinungen und Interpretationen:
Grundlagen: BGBL.304/2001 "Trinkwasserverordnung idgF", Osterreichisches Lebensmittelbuch Kapitel B1

Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung (im erhobenen Umfang) werden erfiillt.

Ausfertigungsdatum: Dipl.Ing.Dr. Harald §chmdizer

06.09.2018 zeichnungsberechtigt fiir die Priifstelle

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschieRlich auf die unter "Bezeichnung der Probe" ausgewiesene Wasserprobe.

Das auszugsweise Kopieren des Berichtes ist nicht gestattet. Giiltig sind nur Berichte auf Papier, vom Gutachter original unterfertigt
bzw. vollstindige Kopien des Qriginalberichtes.

Die Information zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist jederzeit gesondert auf www.holding-graz.at aufruf- und downloadbar.
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TRINKWASSERUNTERSUCHUNG - PRUFBERICHT

Auftraggeber: WV Transportleitung Oststeiermark Bericht Nr.:
BahnhofstralRe 20b 18-2225
8350 Fehring

Bezeichnung der Probe: 2- Ubernahmebauwerk\s\Fe]dkirchen - Umland
Probenahmestelle: Entnahmehahn

Datum der Probenahme: 28.08.2018

Entnahmeart: Hahnentnahme ID\N 1SO 5667:2011; EN I1SO 19458:2006
Probenehmer; Weidacher

Probeniibernahme am: 28.08.2018

Prifungszeitraum: 28.08.2018 bis  05.00.2018

Labornummer: 232864

Untersuchungsergebnisse
Mindestuntersuchung nach Trinkwasserverordnung BGBI.Nr. 304/2001

Parameter Messwert x:;:s;t pwi | pw2 Verfahren
Farbung, sensorisch farblos ONORM M 6620:2012
Triibung, sensorisch ohne ONORM M 6620:2012
Geruch, sensorisch geruchlos ONORM M 6620:2012
Geschmack, sensorisch n.a. ONORM M 6620:2012
Temperatur E 17,3 25 [DIN 38404, Teil 4:1976
el. Leitfdhigkeit bei 25 °C uS/cm 720 +/- 19,4 2790 |ONORM EN 27888:1993
pH-Wert (Laborwert) 7,40 +/- 0,02 6,5-9,5 [EN 150 10523:2012
TOC (organisch geb. Kohlenstoff) mg/l | < 0,40 ONORM EN 1484:1997
Sdurekapazitat his pH 4,3 mmol/I 4,95 +/- 0,33 DIN 38409, Teil 7:2005
Gesamthdrte °dH 17,4 DIN 38409, Teil 6:1986
Carbonathdrte *dH 13,9 BERECHNET
Natrium mg/! 20,7 +- 1,97 200 |DINEN SO 11885-£22:2009
Kalium mg/l | < 2,0 50 |DINEN SO 11885-£22:2009
Magnesium mg/| 19,0 +/- 2,49 150 |DINEN ISO 11885-E22:2009
Calcium mg/I 93,3 +/- 6,44 400 [DIN EN ISO 11885-£22:2009
Chlorid mg/! 51,5 +- 7,21 200 |ONORM EN 1SO 10304-1:2009
Sulfat mg/| 40,2 +/- 3,82 250 [ONORM EN ISO 10304-1:2009
Nitrat mg/| 15,6 +- 1,62 50 ONORM EN ISO 10304-1:2009
Ammonium mg/l | < 0,05 0,5 |ENISO11732:2005
Nitrit mg/l | < 0,005 0,1 EN IS0 13395:1996
Eisen gesamt (gelést) mg/l 0,05 +/- 0,004 0,2 |DINENISO 11885-E22:2009
Mangan gesamt (gelést) mg/| < 0,003 0,05 |DINEN ISO 11885-E22:2009
KBE bei 22 °C pro ml 10 100 |ONORM EN ISO 6222:1998
KBE bei 37 °C pro ml 0 20 |ONCRM EN IS0 6222:1999
coliforme Bakterien pro 100 ml 0 0 |DINENISO 9308-1:2017
Escherichia coli pro 100 ml 0 0 DIN EN 1SC 9308-1:2017
Enterokokken pro 100 ml 0 0 SO 7899-2:2000

PW1 = Parameterwert (chemische und mikrobiologische Parameter); PW2 = Parameterwert fiir Indikatorparameter
nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 und 254/2006 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung
* = nicht akkreditierter Parameter; > = gréRer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert

Priifbericht Nr.: 18-2225 Seite 1von 2



Meinungen und Interpretationen:
Grundlagen: BGBI.304/2001 "Trinkwasserverordnung idgF", Osterreichisches Lebensmittelbuch Kapitel B1

Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung (im erhobenen Umfang) werden erfiillt.

Ausfertigungsdatum: Dipl.Ing.Dy. TaraldfSchmolzer

06.09.2018 zeichnungshérechtigt fiir die Priifstelle

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschieflich auf die unter "Bezeichnung der Probe" ausgewiesene Wasserprobe,

Das auszugsweise Kopieren des Berichtes ist nicht gestattet. Giiltig sind nur Berichte auf Papier, vom Gutachter original unterfertigt
bzw. vollstindige Kopien des Qriginalberichtes.

Die Information zum Schutz lhrer personenbezogenen Daten ist jederzeit gesondert auf www.holding-graz.at aufruf- und downloadbar.
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TRINKWASSERUNTERSUCHUNG - PRUFBERICHT

Auftraggeber:

WYV Transportleitung Oststeiermark
Bahnhofstraflie 20b
8350 Fehring

Priifbericht Nr.:
18-2226

Bezeichnung der Probe: 5 - Ubergabeschacht Pachern

Probenahmestelle: Entnahmehahn

Datum der Probenahme: 28.08.2018

Entnahmeart: Hahnentnahme IDIN 1SO 5667:2011; EN ISO 19458:2006
Probenehmer: Weidacher

Probenilibernahme am: 28.08.2018

Prifungszeitraum: 28.08.2018 bis 05.09.2018

Labornummer: 232865

Untersuchungsergebnisse

RoutineméBige Kontrolle nach Trinkwasserverordnung BGBI.Nr. 304/2001

Parameter Messwert Messun | o | pwz Verfahren
sicherheit

Farbung, sensorisch farblos ONORM M 6620:2012
Triibung, sensorisch ohne ONORM M 6620:2012
Geruch, sensorisch geruchlos ONORM M 6620:2012
Geschmack, sensorisch n.a. ONORM M 6620:2012
Temperatur °C 16,4 25 [DIN 38404, Teil 4:1976
el. Leitfihigkeit bei 25 °C uS/cm 730 +/- 19,7 2790 |ONORM EN 27888:1993
pH-Wert 7,27 +/- 0,01 6,5-9,5 |ENISO 10523:2012
KBE bei 22 °C pro ml 2 100 |ONORM ENISO 6222:1999
KBE bei 37 °C proml 0 20 |GNORM EN IS0 6222:1999
coliforme Bakterien pro 100 ml 0 0 [DINENISO9308-1:2017
Escherichia coli pro 100 ml 0 0 DIN EN IS0 9308-1:2017
Enterokokken pro 100 ml 0 0 IS0 7899-2:2000

PW1 = Parameterwert (chemische und mikrobiologische Parameter); PW2 = Parameterwert fiir Indikatorparameter
nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 und 254/2006 bzw. Codexkapitel Bl in der derzeit gliltigen Fassung

* = nicht akkreditierter Parameter; > = groRer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert

Das Ergebnis der bakteriologischen Untersuchung entspricht den Anforderungen der
Trinkwasserverordnung, BGBI. 304/2001 bzw. dem Codexkapitel B1, Trinkwasser.

Ausfertigungsdatum:

06.09.2018

Dipl.Ing.DH. Haralt chmolzer

zeichnungsherechtigt fir die Priifstelle

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschieRlich auf die unter "Bezeichnung der Probe” ausgewiesene Wasserprobe.

Das auszugsweise Kopieren des Berichtes ist nicht gestattet. Giiltig sind nur Berichte auf Papier, vom Gutachter original unterfertigt
bzw. vollstindige Kopien des Originalberichtes.
Die Information zum Schutz lhrer personenbezogenen Daten ist jederzeit gesondert auf www.holding-graz.at aufruf- und downloadbar.

Priifbericht Nr.: 18-2226
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TRINKWASSERUNTERSUCHUNG - PRUFBERICHT

Auftraggeber: WV Transportleitung Oststeiermark Bericht Nr.:
Bahnhofstrale 20b 18-2227
8350 Fehring

Bezeichnung der Probe: 6 - Hochbehélter Lassnitzhdohe

Probenahmestelle: Entnahmehahn

Datum der Probenahme: 28.08.2018

Entnahmeart: Hahnentnahme IDIN ISO 5667:2011; EN ISO 19458:2006
Probenehmer: Weidacher

Probenilibernahme am: 28.08.2018

Prifungszeitraum: 28.08.2018 bis 05.09.2018

Labornummer: 232866

Untersuchungsergebnisse
Mindestuntersuchung nach Trinkwasserverordnung BGBI.Nr. 304/2001

Parameter Messwert S:‘::;i;;’t PWL | PwW2 Verfahren
Farbung, sensorisch farblos ONORM M 6620:2012
Trilbung, sensorisch ohne ONORM M 6620:2012
Geruch, sensorisch geruchlos ONORM M 6620:2012
Geschmack, sensorisch n.a. ONORM M 6620:2012
Temperatur *E 16,1 25 |DIN 38404, Teil 4:1976
el. Leitfdhigkeit bei 25 °C pS/cm 551 +/- 14,9 2790 |ONGRM EN 27888:1993
pH-Wert (Laborwert) 7,60 +/- 0,02 6,5-9,5 [EN IS0 10523:2012
TOC (organisch geb. Kohlenstoff) mg/| < 0,40 ONORM EN 1484:1997
Sdurekapazitdt bis pH 4,3 mmol/ 4,43 +/- 0,30 DIN 38408, Teil 7:2005
Gesamtharte °dH 15,5 DIN 38409, Teil 6:1986
Carbonathirte “dH 12,4 BERECHNET
Natrium mg/| 58 +/- 0,55 200 |DINEN ISO 11885-E22:2009
Kalium mg/l | < 2,0 50 |DINENISO 11885-£22:2009
Magnesium mg/I 20,0 +/- 2,62 150 |DIN EN 1SO 11885-£22:2009
Calcium mg/| 78,0 +/- 5,38 400 |DIN EN 1SO 11885-£22:2009
Chlorid mg/I 8,9 +- 1,25 200 |ONORM EN IS0 10304-1:2009
Sulfat mg/| 57,0 +/- 5,42 250 |ONORM EN ISO 10304-1:2009
Nitrat mg/| 7,3 +/- 0,76 50 ONORM EN 150 10304-1:2009
Ammonium mg/l | < 0,05 0,5 |ENISO11732:2005
Nitrit mg/l | < 0,005 0,1 EN IS0 13395:1996
Eisen gesamt (gelést) mg/l | < 0,05 0,2 |DINEN ISO 11885-E22:2009
Mangan gesamt (gelsst) mg/l | < 0,003 0,05 |DINEN ISO 11885-E22:2009
KBE bei 22 °C pro ml 2 100 |ONORM EN ISO 6222:1999
KBE bei 37 °C pro ml 0 20 [ONORM EN IS0 6222:1999
coliforme Bakterien pro 100 ml 0 0 |DINENISO9308-1:2017
Escherichia coli pro 100 ml 0 0 DIN EN 150 9308-1:2017
Enterokokken pro 100 ml 0 0 150 7899-2:2000

PW1 = Parameterwert (chemische und mikrobiologische Parameter); PW2 = Parameterwert fiir Indikatorparameter
nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 und 254/2006 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung
* = nicht akkreditierter Parameter; > = gréRer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert

Priifbericht Nr.: 18-2227 Seite 1 von 2



Meinungen und Interpretationen:
Grundlagen: BGBI.304/2001 "Trinkwasserverordnung idgF", Osterreichisches Lebensmittelbuch Kapitel B1

Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung (im erhobenen Umfang) werden erfillt.

Ausfertigungsdatum: Dipl.Ing.Dr}Harald 6chmélzer
06.09.2018 zeichnungsberechtigt fiir die Priifstelle

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschieBlich auf die unter "Bezeichnung der Probe" ausgewiesene Wasserprobe.

Das auszugsweise Kopieren des Berichtes ist nicht gestattet. Giiltig sind nur Berichte auf Papier, vom Gutachter original unterfertigt
bzw. vollstindige Kopien des Originalberichtes.

Die Information zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist jederzeit gesondert auf www.holding-graz.at aufruf- und downioadbar.

Prifbericht Nr.: 18-2227 Seite 2 von 2
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TRINKWASSERUNTERSUCHUNG - PRUFBERICHT

Auftraggeber:

WYV Transportleitung Oststeiermark
BahnhofstrafRe 20b
8350 Fehring

Priifbericht Nr.:
18-2228

Bezeichnung der Probe: 7 - Pumpwerk Gleisdorf

Probenahmestelle: Entnahmehahn

Datum der Probenahme: 28.08.2018

Entnahmeart: Hahnentnahme DIN ISO 5667:2011; EN 1SO 19458:2006
Probenehmer: Weidacher

Probeniibernahme am: 28.08.2018

Prifungszeitraum: 28.08.2018 bis 05.09.2018

Labornummer: 232867

Untersuchungsergebnisse

RoutinemiBige Kontrolle nach Trinkwasserverordnung BGBI.Nr. 304/2001

Parameter Messwert Messun | | pwa Verfahren
sicherheit

Farbung, sensorisch farblos ONORM M 6620:2012
Triibung, sensorisch ohne ONORM M 6620:2012
Geruch, sensorisch geruchlos ONORM M 6620:2012
Geschmack, sensorisch n.a. ONORM M 6620:2012
Temperatur S 16,9 25 |DIN 38404, Teil 4:1976
el. Leitfdhigkeit bei 25 °C uS/cm 570 +/- 15,4 2790 [ONORM EN 2788811993
pH-Wert 7,61 +/- 0,02 6,5-9,5 [EN 150 10523:2012
KBE bei 22 °C pro mi 0 100 |ONORM EN ISO 6222:1999
KBE bei 37 °C pro ml 0 20 |ONORM EN IS0 6222:1999
coliforme Bakterien pro 100 ml 0 0 |DINENISO3308-1:2017
Escherichia coli pro 100 ml 0 0 DIN EN 1SO 9308-1:2017
Enterokokken pro 100 ml 0 0 150 7899-2:2000

PW1 = Parameterwert (chemische und mikrobiclogische Parameter); PW2 = Parameterwert fiir Indikaterparameter
nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 und 254/2006 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung
* = nicht akkreditierter Parameter; > = groRer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert

Das Ergebnis der bakteriologischen Untersuchung entspricht den Anforderungen der
Trinkwasserverordnung, BGBI. 304/2001 bzw. dem Codexkapitel B1, Trinkwasser.

Ausfertigungsdatum: Dipl.Ing.Df. Harald{Schmélzer

06.09.2018 zeichnungsberechtigt fiir die Prifstelle

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschieflich auf die unter "Bezeichnung der Probe" ausgewiesene Wasserprobe.

Das auszugsweise Kopieren des Berichtes ist nicht gestattet. Giiltig sind nur Berichte auf Papier, vom Gutachter original unterfertigt
bzw. vollstindige Kopien des Originalberichtes.

Die Information zum Schutz lhrer personenbezogenen Daten ist jederzeit gesondert auf www.holding-graz.at aufruf- und downloadbar.

Priifbericht Nr.: 18-2228 Seite 1von 1
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TRINKWASSERUNTERSUCHUNG - PRUFBERICHT

Auftraggeber;

WV Transportleitung Oststeiermark
BahnhofstraBe 20b
8350 Fehring

Priifbericht Nr.:
18-2229

Bezeichnung der Probe:

11 - Ubergabeschacht Hartl

Probenahmestelle: Entnahmehahn

Datum der Probenahme: 28.08.2018

Entnahmeart: Hahnentnahme ID\N IS0 5667:2011; EN 1SC 19458:2006
Probenehmer:; Weidacher

Probeniibernahme am: 28.08.2018

Prifungszeitraum: 28.08.2018 bis 05.09.2018

Labornummer: 232868

Untersuchungserg :bnisse

RoutinemdRige Kontrolle nach Trinkwasserverordnung BGBI.Nr. 304/2001
Parameter Messwert Messun L o | pwz Verfahren
sicherheit

Férbung, sensorisch farblos ONORM M 6620:2012
Triibung, sensorisch ohne ONORM M 6620:2012
Geruch, sensorisch geruchlos ONORM M 6620:2012
Geschmack, sensorisch n.a. ONORM M 6620:2012
Temperatur °C 17,6 25 [DIN 38404, Teil 4:1976
el. Leitfahigkeit bei 25 °C uS/cm 684 +/- 18,5 2790 [ONORM EN 27888:1993
pH-Wert 7,42 +/- 0,01 6,5-9,5 [EN 150 10523:2012
KBE bei 22 °C pro ml 1 100 |ONORM EN ISO 6222:1999
KBE bei 37 °C pro ml 0 20 |ONORM EN ISO 6222:1999
coliforme Bakterien pro 100 ml 0 0  |DINENISO9308-1:2017
Escherichia coli pro.100 ml 0 0 DIN EN ISO §308-1:2017
Enterokokken pro 100 ml 0 0 150 7899-2:2000

PW1 = Parameterwert (chemische und mikrobiologische Parameter); PW2 = Parameterwert fir Indikatorparameter
nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 und 254/2006 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung

* = nicht akkreditierter Parameter; > = gréRer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert

Das Ergebnis der bakteriologischen Untersuchung entspricht den Anforderungen der
Trinkwasserverordnung, BGBI. 304/2001 bzw. dem Codexkapitel B1, Trinkwasser.

Ausfertigungsdatum:

06.09.2018

Dipl.Ing.Dy. Haral‘&%Schmdlzer

zeichnungsberechtigt fiir die Priifstelle

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschielich auf die unter "Bezeichnung der Probe" ausgewiesene Wasserprobe.

Das auszugsweise Kopieren des Berichtes ist nicht gestattet. Giiltig sind nur Berichte auf Papier, vom Gutachter original unterfertigt
bzw. vollstindige Kopien des Originalberichtes.
Die Information zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist jederzeit gesondert auf www.holding-graz.at aufruf- und downloadbar.

Prifbericht Nr.: 18-2229

Seite 1von 1
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TRINKWASSERUNTERSUCHUNG - PRUFBERICHT

Auftraggeber: WV Transportleitung Oststeiermark Bericht Nr.:
Bahnhofstralie 20b 18-2230
8350 Fehring

Bezeichnung der Probe: 14 - Ubergabestelle Schildbach

Probenahmestelle: Entnahmehahn

Datum der Probenahme: 28.08.2018

Entnahmeart: Hahnentnahme DIN ISQ 5667:2011; EN ISO 19458:2006
Probenehmer: Weidacher

Probeniibernahme am: 28.08.2018

Prifungszeitraum: 28.08.2018 bis  05.09.2018

Labornummer: 232869

Untersuchungsergebnisse
Mindestuntersuchung nach Trinkwasserverordnung BGBI.Nr. 304/2001

Parameter Messwert sf\:;::;t PWL | PW2 Verfahren
Farbung, sensorisch farblos ONORM M 6620:2012
Triibung, sensorisch ohne ONORM M 66202012
Geruch, sensorisch geruchlos ONORM M £620:2012
Geschmack, sensorisch n.a. ONORM M 6620:2012
Temperatur °C 17,6 25 |DIN 38404, Teil 4:1976
el. Leitfahigkeit bei 25 °C uS/cm 672 +/- 18,1 2790 |ONORM EN 27888:1993
pH-Wert (Laborwert) 7,60 +/- 0,02 6,5-9,5 |EN IS0 10523:2012
TOC (organisch geb. Kohlenstoff) mg/l 0,43 +/- 0,08 ONORM EN 1484:1997
Sdurekapazitat bis pH 4,3 mmol/I 4,97 +/- 0,33 DIN 38409, Teil 7:2005
Gesamthirte °dH 17,4 DIN 38409, Teil 6:1986
Carbonathdrte °dH 13,9 BERECHNET
Natrium mg/| 15,0 +/- 1,43 200 |DINEN ISO 11885-E22:2009
Kalium mg/I 3,0 +/- 0,31 50  [DIN EN SO 11885-£22:2009
Magnesium mg/l 19,7 +/- 2,58 150 |BIN EN 1SO 11885-E22:2009
Calcium mg/| 92,1 +/- 6,35 400  |DIN EN 1SO 11885-E22:2009
Chlorid mg/l 30,1 +- 4,21 200 |ONORM EN IS0 10304-1:2009
Sulfat mg/| 48,9 +/- 4,65 250 |ONORM EN IS0 10304-1:2009
Nitrat mg/| 17,5 +/- 1,82 50 ONORM EN 1SO 10304-1:2009
Ammonium mg/l | < 0,05 0,5 |ENISO 11732:2005
Nitrit mg/| < 0,005 0,1 EN ISO 13395:1996
Eisen gesamt (gelést) mg/l | < 0,05 0,2 |DINENISO 11885-F22:2009
Mangan gesamt (geldst) mg/l | < 0,003 0,05 |DINENISO 11885-£22:2009
KBE bei 22 °C pro mi 2 100 [ONORM EN IS0 6222:1999
KBE bei 37 °C pro ml 0 20 |OGNORM EN ISQ 6222:1999
coliforme Bakterien pro 100 ml 0 0 [DINENISO 9308-1:2017
Escherichia coli pro 100 ml 0 0 DIN EN 150 9308-1:2017
Enterokokken pro 100 ml 0 0 IS0 7899-2:2000

PW1 = Parameterwert (chemische und mikrobiolegische Parameter); PW2 = Parameterwert fur Indikatorparameter
nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 und 254/2006 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung
* = nicht akkreditierter Parameter; > = gréRer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert
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Meinungen und Interpretationen:
Grundlagen: BGBL.304/2001 "Trinkwasserverordnung idgF", Osterreichisches Lebensmittelbuch Kapitel B1

Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung {im erhobenen Umfang) werden erfiillt.

Ausfertigungsdatum: Dipl.Ing.0r. Harald Schmalzer

06.09.2018 zeichnungsberechtigt fiir die Priifstelle

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschieBlich auf die unter "Bezeichnung der Probe" ausgewiesene Wasserprobe.

Das auszugsweise Kopieren des Berichtes ist nicht gestattet. Gultig sind nur Berichte auf Papier, vom Gutachter original unterfertigt
bzw. vollstandige Kopien des Qriginalberichtes.

Die Information zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist jederzeit gesondert auf www.holding-graz.at aufruf- und downloadbar.
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