WASSERLABOR DER HOLDING GRAZ

Akkreditierte Prif- und Inspektionsstelle

TRINKWASSERUNTERSUCHUNG - PRUFBERICHT

Auftraggeber: WV Transportleitung Oststeiermark Bericht Nr.:
Bahnhofstrasse 20b 13-3559
8350 Fehring
Bezeichnung der Probe: 14 - Ubergabestelle Schildbach
Probenahmestelle: Ubergabestelle
Datum der Probenahme: 01.08.2013
Entnahmeart: Hahnentnahme
|Probenehmer: Weidacher
Probeniibernahme am: 02.08.2013
Labornummer: 186499

Untersuchungsergebnisse
Mindestuntersuchung nach Trinkwasserverordnung BGBI.Nr. 304/2001

Parameter Messwert s:?:::::n pwi | pw2 Verfahren
Farbung, sensorisch farblos SENSORIK
Tribung, sensorisch ohne SENSORIK
Geruch, sensorisch geruchlos SENSORIK
Temperatur °C 16,3 +/- 1,6 25 |DIN 38404 Teil 4
el. Leitfahigkeit bei 25 °C uS/cm 801 +/- 19,2 2790 [ONORM EN 27888
pH-Wert (Laborwert) 7,40 +/- 0,11 6,5-9,5 |DIN 38404 Teil 5
Farbung (sax bei 436 nm) m* n.a. ONORM EN ISO 7887
TOC (organisch geb. Kohlenstoff) mg/| 0,49 +/- 0,09 ONORM EN 1484
Sdurekapazitat bis pH 4,3 mmol/I 5,87 +/- 0,39 DIN 38409 Teil 7
Gesamtharte °dH 24,3 BERECHNET
Carbonatharte °dH 16,4 BERECHNET
Natrium mg/| 20,4 +/- 2,00 200 |ONORM EN ISO 14911
Kalium mg/| 43 +/- 0,46 50 |ONORM EN ISO 14911
Magnesium mg/| 28,9 +/- 2,57 150 |ONORM ENISO 14911
Calcium mg/| 126,6 +/- 8,74 400 |ONORM EN IS0 14911
Chlorid mg/! 36,7 +/- 3,45 200 |ONORM EN ISO 10304-1
Sulfat mg/| 57,3 +/- 5,44 250 |ONORM EN ISO 10304-1
Nitrat mg/| 39,0 +/- 4,06 50 ONORM EN ISO 10304-1
Ammonium mg/l | < 0,02 0,5 |ONORM 150 7150-1
Nitrit mg/l | < 0,002 0,1 ONORM EN 26777
Eisen gesamt (gelést) mg/I < 0,03 0,2 |ONORM EN ISO 15586
Mangan gesamt (gelsst) mg/| < 0,003 0,05 |ONORM EN IS0 15586
KBE bei 22 °C pro ml 12 100 |ONORM EN ISO 6222
KBE bei 37 °C proml 0 20 |ONORM ENISO 6222
coliforme Bakterien pro 100 ml 0 0 |DINENISO9308-1
Escherichia coli pro 100 ml 0 0 DIN EN 1SO 9308-1
Enterokokken pro 100 ml 0 0 SO 7899-2

PW1 = Parameterwert (chemische und mikrobiologische Parameter); PW2 = Parameterwert fiir Indikatorparameter
nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 und 254/2006 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung
* = nicht akkreditierter Parameter; > = groRer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert
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Meinungen und Interpretationen:

Das untersuchte Wasser erfiillt im untersuchten Umfang den Anforderungen der
Trinkwasserverordnung.

Ausfertigungsdatum: Dipl.Ing.Dr{Harald Schmdlzer
23.08.2013 nach §73 LMSVE autarisierter Gutachter

Leiter der Pruf- und Inspektionsstelle

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschieRlich auf die unter "Bezeichnung der Probe” ausgewiesene Wasserprobe.
Das auszugsweise Kopieren des Berichtes ist nicht gestattet. Giltig sind nur Berichte a

uf Papier, vom Gutachter original unterfertigt baw.
volistdndige Kopien des Originalberichtes.




WASSERLABOR DER HOLDING GRAZ
Akkreditierte Prif- und Inspektionsstelle
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TRINKWASSERUNTERSUCHUNG - PRUFBERICHT

Auftraggeber: WV Transportleitung Oststeiermark Prifbericht Nr.:

Bahnhofstrasse 20b 13-3558
8350 Fehring

Bezeichnung der Probe: 11 - Ubergabeschacht Hartl

Probenahmestelle: Schacht

Datum der Probenahme: 01.08.2013

Entnahmeart: Hahnentnahme

Probenehmer: Weidacher

Probeniibernahme am: 02.08.2013

Labornummer: 186498

Untersuchungsergebnisse
Routineméfiige Kontrolle nach Trinkwasserverordnung BGBI.Nr. 304/2001

Parameter Messwert Sr::::“ PW1 | PW2 Verfahren
Farbung, sensorisch farblos SENSORIK
Triibung, sensorisch ohne SENSORIK
Geruch, sensorisch geruchlos SENSORIK
Temperatur °C 16,1 +/- 1,6 25  |DIN 38404 Teil 4
el. Leitfdhigkeit bei 25 °C uS/em 797 +/- 19,1 2790 |ONORM EN 27888
pH-Wert 7,32 +/- 0,11 6,5-9,5 |DIN 38404 Teil 5
Ammonium mg/l | < 0,05 0,5 |ONORM 150 7150-1
KBE bei 22 °C pro ml 4 100 |ONORM EN ISO 6222
KBE bei 37 °C pro ml 0 20 |ONORM EN ISO 6222
coliforme Bakterien pro 100 ml 0 O  |DINEN SO 9308-1
Escherichia coli pro 100 mi 0 0 DIN EN ISO 9308-1
Enterokokken pro 100 ml 0 0 IS0 7899-2

PW1 = Parameterwert (chemische und mikrobiologische Parameter); PW2 = Parameterwert fiir Indikatorparameter
nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 und 254/2006 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung

* = nicht akkreditierter Parameter; > = gréRer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert

Ende des Priifberichtes —-—-——-————meemme e remeeees

Das Ergebnis der bakteriologischen Untersuchung entpricht der Trinkwasserverordnung,
BGBI. 304/2001, bzw. dem Codexkapitel B1, Trinkwasser.

N>
Ausfertigungsdatum: Mag. Christa Talaber Dipl.Ing.Dr. arald*Schmﬁlzer
23.08.2013 Zeichnungsberechtigte der Priif- und nach §73 LMSVG autorisierter Gutachter
Inspektionsstelle Leiter der Pruf- und Inspektionssteiie

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschieRlich auf die unter "Bezeichnung der Probe” ausgewiesene Wasserprobe.
Das auszugsweise Kopieren des Berichtes ist nicht gestattet. Giiltig sind nur Berichte auf Papier, vom Gutachter original unterfertigt bzw.
vollstandige Kopien des Originalberichtes.
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WASSERLABOR DER HOLDING GRAZ
Akkreditierte Prif- und Inspektionsstelle

TRINKWASSERUNTERSUCHUNG - PRUFBERICHT

Auftraggeber: WV Transportleitung Oststeiermark Priifbericht Nr.:
Bahnhofstrasse 20b 13-3557
8350 Fehring

Bezeichnung der Probe: 7 - Pumpwerk Gleisdorf
Probenahmestelle: Pumpwerk

Datum der Probenahme: 01.08.2013

Entnahmeart: Hahnentnahme

Probenehmer: Weidacher

Probeniibernahme am: 02.08.2013

Labornummer: 186497

Untersuchungsergebnisse
Routinemﬁr&ige Kontrolle nach Trinkwasserverordnung BGBI.Nr. 304/2001

Parameter Messwert sl.:::::;; PW1 | PW2 Verfahren
Farbung, sensorisch farblos SENSORIK
Triibung, sensorisch ohne SENSORIK
Geruch, sensorisch geruchlos SENSORIK
Temperatur *E 15,0 +/- 1,5 25  |DIN 38404 Teil 4
el. Leitfahigkeit bei 25 °C uS/cm 715 +/- 17,2 2790 |ONORM EN 27888
pH-Wert 7,44 +/- 0,11 6,5-9,5 |DIN 38404 Teil 5
Ammonium mg/l | < 0,05 0,5 |ONORM IS0 7150-1
KBE bei 22 °C pro ml 3 100 |ONORM EN ISO 6222
KBE bei 37 °C proml 0 20 |ONORM EN ISO 6222
coliforme Bakterien pro 100 ml 0 0  |DINEN IS0 9308-1
Escherichia coli pro 100 ml 0 0 DIN EN 150 9308-1
Enterokokken pro 100 ml 0 0 1SO 7899-2

PW1 = Parameterwert (chemische und mikrobiologische Parameter); PW2 = Parameterwert fiir Indikatorparameter
nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 und 254/2006 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung
* = nicht akkreditierter Parameter; > = gréRer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert

ememerre e e e e eee e AR d@S Priifberichtes

Das Ergebnis der bakteriologischen Untersuchung entpricht der Trinkwasserverordnung,
BGBI. 304/2001, bzw. dem Codexkapitel B1, Trinkwasser.

L
Ausfertigungsdatum: Mag. Christa Talaber Dipl.Ing.Dri HaraldjSchmolzer
23.08.2013 Zeichnungsberechtigte der Priif- und nach §73 LMSVG autorisierter Gutachter
Inspektionsstelle Leiter der Pruf- und Inspektionsstelle

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschieBlich auf die unter "Bezeichnung der Probe" ausgewiesene Wasserprobe.
Das auszugsweise Kopieren des Berichtes ist nicht gestattet. Gultig sind nur Berichte auf Papier, vom Gutachter original unterfertigt bzw.
vollstandige Kopien des Originalberichtes.
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WASSERLABOR DER HOLDING GRAZ

A Akkreditierte Prif- und Inspektionsstelle

TRINKWASSERUNTERSUCHUNG - PRUFBERICHT

Auftraggeber: WV Transportleitung Oststeiermark Bericht Nr.:

Bahnhofstrasse 20b 13-3556
8350 Fehring

Bezeichnung der Probe: 6 - Hochbehalter LaRBnitzhdhe

Probenahmestelle: Hochbehalter

Datum der Probenahme: 01.08.2013

Entnahmeart: Hahnentnahme

Probenehmer: Weidacher

Probeniibernahme am: 02.08.2013

Labornummer: 186496

Untersuchungsergebnisse
Mindestuntersuchun§ nach TrinkwasserverordnuEE BGBI.Nr. 304/2001

Parameter Messwert Messun- | ot | pw2 Verfahren
sicherheit

Farbung, sensorisch farblos SENSORIK
Triibung, sensorisch ohne SENSORIK
Geruch, sensorisch geruchlos SENSORIK
Temperatur *C 13,6 +/- 1,4 25  |DIN 38404 Teil 4
el. Leitfahigkeit bei 25 °C uS/ecm 716 +/- 17,2 2790 |ONORM EN 27888
pH-Wert (Laborwert) 7,50 +/- 0,11 6,5-9,5 | DIN 38404 Teil 5
Farbung (sak bei 436 nm) m* n.a. ONORM EN ISO 7887
TOC (organisch geb. Kohlenstoff) mg/| 0,39 +/- 0,07 ONORM EN 1484
Sdurekapazitit bis pH 4,3 mmol/I 5,29 +/- 0,35 DIN 38409 Teil 7
Gesamtharte °dH 18,7 BERECHNET
Carbonathirte °dH 14,8 BERECHNET
Natrium mg/| 17,2 +/- 1,69 200 |ONORMEN 1SO 14911
Kalium mg/I 3,4 +/- 0,36 50 |ONORM EN 150 14911
Magnesium mg/I 21,7 +/- 1,93 150 |ONORM EN ISO 14911
Calcium mg/| 97,9 +/- 6,76 400 |ONORM EN 1SO 14911
Chlorid mg/I 34,3 +/- 3,22 200 |ONORM EN ISO 10304-1
Sulfat mg/| 51,3 +/- 4,87 250 |ONORM EN ISO 10304-1
Nitrat mg/| 28,4 +/- 2,95 50 ONORM EN ISO 10304-1
Ammonium mg/| < 0,02 0,5 |ONORM IS0 7150-1
Nitrit mg/l | < 0,002 0,1 ONORM EN 26777
Eisen gesamt (gel6st) mg/l | < 0,03 0,2 |ONORM EN ISO 15586
Mangan gesamt (gelést) mg/l | < 0,003 0,05 |ONORM EN ISO 15586
KBE bei 22 °C pro ml 3 100 |ONORM EN IS0 6222
KBE bei 37 °C pro ml 2 20 |ONORM EN ISO 6222
coliforme Bakterien pro 100 ml 0 0 |DINENISO 93081
Escherichia coli pro 100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-1
Enterockokken pro 100 ml 0 0 150 7899-2

PW1 = Parameterwert {chemische und mikrobiologische Parameter); PW2 = Parameterwert fir Indikatorparameter
nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 und 254/2006 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit glultigen Fassung
* = nicht akkreditierter Parameter; > = graRer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert

Prifbericht Nr.: 13-3556.xls Seite 1 von 2



Meinungen und Interpretationen:

Das untersuchte Wasser erfiillt im untersuchten Umfang den Anforderungen der
Trinkwasserverordnung.

Ausfertigungsdatum: Dipl.Ing.Dr. Harald }chmdlzer
23.08.2013 nach §73 LMSVG 3utorisierter Gutachter

Leiter der Prif- und Inspektionsstelle

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschieRlich auf die unter "Bezeichnung der Probe"” ausgewiesene Wasserprobe.

Das auszugsweise Kopieren des Berichtes ist nicht gestattet. Gliltig sind nur Berichte auf Papier, vom Gutachter original unterfertigt baw.
vollstandige Kopien des Originalberichtes.
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WASSERLABOR DER HOLDING GRAZ
Akkreditierte Prif- und Inspektionsstelle

TRINKWASSERUNTERSUCHUNG - PRUFBERICHT

Auftraggeber: WV Transportleitung Oststeiermark Priifbericht Nr.:
Bahnhofstrasse 20b 13-3555
8350 Fehring

Bezeichnung der Probe: 5 - Ubergabeschacht Pachern
Probenahmestelle: Entnahmehahn

Datum der Probenahme: 01.08.2013

Entnahmeart: Hahnentnahme

Probenehmer: Weidacher

Probeniibernahme am: 02.08.2013

Labornummer: 186495

Untersuchungsergebnisse
Routinemﬁﬁige Kontrolle nach Trinkwassewerordnung BGBI.Nr. 304/2001

Parameter Messwert s:\::::::lt Pw1 | Pw2 Verfahren
Farbung, sensorisch farblos SENSORIK
Triibung, sensorisch ohne SENSORIK
Geruch, sensorisch geruchlos SENSORIK
Temperatur i 14,4 +/- 1,4 25  |DIN 38404 Teil 4
el. Leitfahigkeit bei 25 °C uS/cm 524 +/- 12,6 2790 |ONORM EN 27888
pH-Wert 7,44 +/- 0,11 6,5-9,5 |DIN 38404 Teil 5
Ammonium mg/l | < 0,05 0,5 |ONORM 150 7150-1
KBE bei 22 °C pro ml 9 100 |ONORM EN ISO 6222
KBE bei 37 °C pro ml 0 20 |ONORM EN SO 6222
coliforme Bakterien pro 100 ml 0 0  |DINENISO9308-1
Escherichia coli pro 100 ml 0 0 DIN EN 1SO 9308-1
Enterokokken pro 100 ml 0 0 IS0 7899-2

PW1 = Parameterwert (chemische und mikrobiologische Parameter); PW2 = Parameterwert fiir Indikatorparameter
nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 und 254/2006 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung
* = nicht akkreditierter Parameter; > = groRer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert

meeee Ende des Priifberichtes ----~----eeeemmeeeeee e

Das Ergebnis der bakteriologischen Untersuchung entpricht der Trinkwasserverordnung,
BGBI. 304/2001, bzw. dem Codexkapitel B1, Trinkwasser.

L

Ausfertigungsdatum: Mag. Christa Talaber Dipl.Ing.D1. Harald Schmdlzer
23.08.2013 Zeichnungsberechtigte der Priif- und nach §73 LMSVG autorisierter Gutachter
Inspektionsstelle Leiter der Prif- und Inspektionsstelle

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschieBlich auf die unter "Bezeichnung der Probe" ausgewiesene Wasserprobe.
Das auszugsweise Kopieren des Berichtes ist nicht gestattet. Gliltig sind nur Berichte auf Papier, vom Gutachter original unterfertigt bzw.
vollstandige Kopien des Originalberichtes.

Priifbericht Nr.: 13-3555.xIs Seite 1 von 1



WASSERLABOR DER HOLDING GRAZ

Akkreditierte Prif- und Inspektionsstelle

L —

TRINKWASSERUNTERSUCHUNG - PRUFBERICHT

Auftraggeber: WV Transportleitung Oststeiermark Bericht Nr.:

Bahnhofstrasse 20b 13-3554
8350 Fehring

Bezeichnung der Probe: 2 - Ubernahmebauwerk Feldkirchen Umland

Probenahmestelle: Ubernahmebauwerk

Datum der Probenahme: 01.08.2013

Entnahmeart: Hahnentnahme

Probenehmer: Weidacher

Probeniibernahme am: 02.08.2013

Labornummer: 186494

Untersuchungsergebnisse
Mindestuntersuchung nach Trinkwasserverordnung BGBI.Nr. 304/2001

Parameter Messwert Messun,’ Pw1 | pPw2 Verfahren
sicherheit

Farbung, sensorisch farblos SENSORIK
Triibung, sensorisch ohne SENSORIK
Geruch, sensorisch geruchlos SENSORIK
Temperatur C 17,5 +/- 1,8 25 |DIN 38404 Teil 4
el. Leitfahigkeit bei 25 °C uS/cm 680 +/- 16,3 2790 [ONORM EN 27888
pH-Wert (Laborwert) 7,60 +/- 0,11 6,5-9,5 | DIN 38404 Teil 5
Farbung (sAK bei 436 nm) m’ fi.3, ONORM EN ISO 7887
TOC (organisch geb. Kohlenstoff) mg/| 0,30 +/- 0,06 ONORM EN 1484
Sdurekapazitdt bis pH 4,3 mmol/I 5,08 +/- 0,34 DIN 38409 Teil 7
Gesamthidrte °dH 19,7 BERECHNET
Carbonathirte °dH 14,2 BERECHNET
Natrium mg/I 16,4 +/- 1,61 200 |ONORM EN ISO 14911
Kalium mg/| 2,4 +/- 0,25 50 |ONORM EN 1SO 14911
Magnesium mg/| 21,9 +/- 1,95 150 |ONORM EN ISO 14911
Calcium mg/| 105,2 +/- 7,26 400 |ONORM EN IS0 14911
Chlorid mg/I 39,3 +/- 3,69 200 |ONORM EN ISO 10304-1
Sulfat mg/| 41,9 +/- 3,98 250 |ONORM EN ISO 10304-1
Nitrat mg/| 17,3 +/- 1,80 50 ONORM EN 150 10304-1
Ammonium mg/l | < 0,02 0,5 |ONORM IS0 7150-1
Nitrit mg/l | < 0,002 0,1 ONORM EN 26777
Eisen gesamt (gelost) mg/| 0,10 +/- 0,020 0,2 |ONORM EN ISO 15586
Mangan gesamt (gelost) mg/| < 0,003 0,05 |ONORM ENISO 15586
KBE bei 22 °C pro ml 100 100 |ONORM EN 1SO 6222
KBE bei 37 °C pro ml 0 20 |ONORM ENISO 6222
coliforme Bakterien pro 100 ml 0 0  |DINENISO 9308-1
Escherichia coli pro 100 ml 0 0 DIN EN 150 9308-1
Enterokokken pro 100 ml 0 0 IS0 7899-2

PW1 = Parameterwert (chemische und mikrobiologische Parameter); PW2 = Parameterwert fiir Indikatorparameter
nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 und 254/2006 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung
* = nicht akkreditierter Parameter; > = grofer als; < = kieiner als; n.a. = nicht analysiert

Prifbericht Nr.: 13-3554 xs Seite 1 von 2



Meinungen und Interpretationen:

Das untersuchte Wasser erfiillt im untersuchten Umfang den Anforderungen der
Trinkwasserverordnung.

&

Dipl.Ing.Dr. Harald Schmélzer
nach §73 LMSVG autorisierter Gutachter
Leiter der Priif- und Inspektionsstelle

Ausfertigungsdatum:
23.08.2013

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschieflich auf die unter 'Bezeichnung der Probe" ausgewiesene Wasserprobe.
Das auszugsweise Kopieren des Berichtes ist nicht gestattet. Gultig sind nur Berichte auf Papier, vom Gutachter ariginal unterfertigt baw

vollstandige Kopien des Originalberichtes.




WASSERLABOR DER HOLDING GRAZ
Akkreditierte Prif- und Inspektionsstelle
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TRINKWASSERUNTERSUCHUNG - PRUFBERICHT

Auftraggeber: WV Transportleitung Oststeiermark Bericht Nr.:

Bahnhofstrasse 20b 13-3553
8350 Fehring

Bezeichnung der Probe: 1 - Ubernahmebauwerk Feldkirchen Holding

Probenahmestelle: Ubernahmebauwerk

Datum der Probenahme: 01.08.2013

Entnahmeart: Hahnentnahme

Probenehmer:; Weidacher

|Probenibernahme am: 02.08.2013

ILabornummer: 186493

Untersuchungsergebnisse
Mindestuntersuchung nach Trinkwassewerordnung BGBI.Nr. 304/2001

Parameter Messwert Messun._ Pw1 | pw2 Verfahren
sicherheit

Farbung, sensorisch farblos SENSORIK
Trilbung, sensorisch ohne SENSORIK
Geruch, sensorisch geruchlos SENSORIK
Temperatur °C 12,0 +/-1,2 25  |DIN 38404 Teil 4
el. Leitfdhigkeit bei 25 °C uS/cm 848 +/- 20,4 2790 |ONORM EN 27888
pH-Wert (Laborwert) 7,20 +/- 0,11 6,5-9,5 |DIN 38404 Teil 5
Farbung (sak bei 436 nm) m’ n.a. ONORM EN IS0 7887
TOC (organisch geb. Kohlenstoff) mg/| 0,72 +/- 0,13 ONORM EN 1484
Sdurekapazitit bis pH 4,3 mmol/I 6,07 +/- 0,41 DIN 38409 Teil 7
Gesamthirte °dH 23,8 BERECHNET
Carbonathéarte °dH 17,0 BERECHNET
Natrium mg/| 21,8 +/- 2,14 200 |ONORM EN SO 14911
Kalium mg/| 4,6 +/- 0,49 50 |ONORM EN 1SO 14911
Magnesium mg/| 28,2 +/- 2,51 150 [ONORM EN iSO 14911
Calcium mg/! 123,7 +/- 8,54 400 |ONORM EN ISO 14911
Chlorid mg/| 42,9 +/- 4,03 200 |ONORM EN IS0 10304-1
Sulfat mg/| 60,3 +/- 5,73 250 |ONORM EN iSO 10304-1
Nitrat mg/| 46,3 +/- 4,82 50 ONORM EN ISO 10304-1
Ammonium mg/l | < 0,02 0,5 |ONORM 150 7150-1
Nitrit mg/l | < 0,002 0,1 ONORM EN 26777
Eisen gesamt (gelost) mg/| 0,04 +/- 0,008 0,2 |ONORM EN iSO 15586
Mangan gesamt (gelést) mg/l | < 0,003 0,05 |ONORM EN IS0 15586
KBE bei 22 °C pro ml 7 100 |ONORM EN iSO 6222
KBE bei 37 °C pro ml 0 20 |ONORMEN iSO 6222
coliforme Bakterien pro 100 ml 0 0 |pINENISO9308-1
Escherichia coli pro 100 ml 0 0 DIN EN 1SO 9308-1
Enterokokken pro 100 ml 0 0 150 7899-2

PW1 = Parameterwert (chemische und mikrobiologische Parameter); PW2 = Parameterwert fiir Indikatorparameter
nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 und 254/2006 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung
* = nicht akkreditierter Parameter; > = gréRer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert

Priifbericht Nr.: 13-3553.xls Seite 1von 2



Meinungen und Interpretationen:

Das untersuchte Wasser erfiillt im untersuchten Umfang den Anforderungen der
Trinkwasserverordnung.

Ausfertigungsdatum: Dipl.ing.Dr. Harald Schmalzer
23.08.2013 nach §73 LMSVG ajtorisierter Gutachter
Leiter der Pruf- und Inspektionsstelle

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschieRlich auf die unter "Bezeichnung der Probe” ausgewiesene Wasserprobe.
Das auszugsweise Kopieren des Berichtes ist nicht gestattet. Giiltig sind nur Berichte auf Fapier, vom Gutachter original unterfertigt bzw,
vollstandige Kopien des Originalberichtes.




